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3.  Пособие по монтажу и эксплуатации датчиков расхода и температуры, 
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Содержит сведения о  конструкции, комплектности и порядке установки и снятия: 
-   датчиков расхода и температуры в герметизированном исполнении для защиты от регулярных атмосферных 
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и выше при проведении поверки или для ремонта и замены этих датчиков. 
 
 4. Методика установки на трубопроводе врезного комплекта ультразвуковых 

преобразователей (датчиков) расхода при однолучевом зондировании потока 
ШИМН.400625.001 И1  

Содержит рекомендации и  описывает процедуру врезки пары датчиков расхода в  готовый трубопровод диа-
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Список использованных сокращений 

 
РЭ – руководство по эксплуатации. 
РУ – расходомерный участок с ультразвуковыми датчиками расхода ДР. 
ТС – термопреобразователь сопротивления. 
ТСП–Т – термопреобразователь сопротивления платиновый  
 производства фирмы «СЕМПАЛ Ко ЛТД».  
НСХ ТС – номинальная статическая характеристика ТС. 
ДР – датчик расхода. 
ДТ – датчик температуры. 
ДД – датчик (преобразователь) избыточного давления. 
DN – обозначение условного прохода РУ, численное значение которого приблизитель-

но равно внутреннему диаметру трубопровода.  
РN (или Ру) – номинальное (условное) избыточное давление. 
ПК – персональный компьютер. 
УСД – устройство съема данных 
Х – цифра на индикаторе прибора. 
ПДОП – предел допускаемой относительной погрешности. 
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Сведения для покупателей 
Счетчики воды S10F (СВТУ-11В), модификация 11В (далее по тексту - счетчики) 

являются сложными средствами измерительной техники и требуют при вводе в экс-
плуатацию проведения пуско-наладочных работ, выполняемых квалифицированным 
персоналом специализированных предприятий. 

Гарантии изготовителя (48 месяцев с момента отгрузки) распространяются на 
счетчики, введенные в эксплуатацию специализированными предприятиями, имею-
щими соответствующие полномочия от фирмы-изготовителя. Более подробная инфор-
мация приведена в разделе 16 «Гарантии изготовителя». 

Счетчики соответствуют ДСТУ EN ISO 4064-1:2014 и  Техническому Регламенту 
средств измерительной техники, Сертификат UA.TR.001 121-17. 

Межповерочный интервал – не более 4-х лет. 
Система качества фирмы “СЕМПАЛ Ко ЛТД” сертифицирована в соответствии со 

стандартом ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. 
По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой, эксплуатацией и сер-

висным обслуживанием счетчиков, можно обращаться как непосредственно на фирму 
«СЕМПАЛ Ко ЛТД», так и к уполномоченным региональным представителям. 

Реквизиты фирмы «СЕМПАЛ Ко ЛТД»: 
03062, г. Киев, ул. Кулибина, 3.  

Тел./факс: (044) 239-21-97, 239-21-98. 
info@sempal.com 
www.sempal.com

mailto:info@sempal.com
http://www.sempal.com1/
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1 Введение 
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведе-

ния о назначении и области применения, технических характеристиках и комплектно-
сти, принципе действия и конструкции, правилах монтажа и ввода в эксплуатацию, по-
рядке эксплуатации и технического обслуживания счетчиков.  

В процессе эксплуатации счетчиков необходимо строго руководствоваться поло-
жениями настоящего РЭ. 

В связи с постоянной работой, направленной на расширение функциональных 
возможностей, улучшение технических характеристик и повышение надежности счет-
чиков, предприятие-изготовитель фирма «СЕМПАЛ Ко ЛТД» оставляет за собой право 
внесения изменений в конструкцию, не описанных в настоящем РЭ. 

 
1 Назначение 

2.1  Счетчики воды S10F (СВТУ-11В), модификация 11В предназначены для из-
мерения объема и массы воды. 

 Счетчики измеряют также объем, массу, температуру и избыточное давление во-
ды или жидкостей с размерами твердых частиц не более 200 мкм и массой сухого 
остатка не более 500 мг/л (далее по тексту – вода). 

2.2  Счетчики могут применяться для учета, в том числе коммерческого, объема и 
массы воды в соответствии с действующими правилами учета отпуска и потребления 
воды на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства. Функциональ-
ные особенности исполнений приведены в  Таблицах 3.1, 3.2. 

2.3  Счетчики поставляются для нужд хозяйства Украины и на экспорт. 

3 Технические данные 
3.1. Водосчетчики поставляются в следующих вариантах исполнения:  

− 1  – одноканальный водосчетчик с ТСП-Т; 
− 1/1 – одноканальный водосчетчик без ТСП-Т, 
− 3  – двухканальный водосчетчик (два независимых водосчетчика с ТСП-Т); 

3.2.  Счетчики, в зависимости от нормированных значений пределов допускаемой 
погрешности при измерении объема и массы воды, выпускаются модификаций М1 (по-
грешность измерения  ±1%) и М2 (погрешность измерения  ±2%). 

В варианте  1/1 масса не измеряется. 
3.3. Счетчики  соответствуют исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150. По устойчиво-

сти к воздействию климатических факторов внешней среды водосчетчики относятся к 
группе исполнения В4 по ГОСТ 12997, при этом: 

для вычислителя диапазон температур окружающего воздуха  +5  - + 55 °С; 
для РУ и ТСП  от − 40°С до + 70°С и относительной влажности не более 95%  
 Счетчики вариантов исполнений 1, 1/1, 3   по условиям окружающей среды соот-

ветствуют классу С по ДСТУ EN 1434:2006. Счетчики   могут эксплуатироваться при 
следующих условиях: 

атмосферном давлении от 84.0 до 106.7 кПа; 
относительной влажности не более 95 %. 

http://www.sempal.com1/
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3.4. Счетчики соответствуют требованиям OIML R 49-2:2013, ДСТУ 3339,  ДСТУ 
EN 1434:2006. 

По электромагнитной совместимости счетчики соответствуют требованиям ДСТУ 
ІЕС 61326-1. 

3.5. В состав счетчиков входят следующие основные функциональные блоки: 
− расходомерные участки с ультразвуковыми датчиками расхода (РУ); 
− термопреобразователи сопротивления (ТС); 
− вычислитель СВТУ-11В (вычислитель). 
В штатном режиме вычислитель оснащен жидкокристаллическим индикатором 

ЖКИ, пп. 3.6, 3.8,3.9. По заказу  СВТУ-11В может производиться без ЖКИ. 
Максимально возможное количество каналов измерения в зависимости от вариан-

та исполнения приведено в таблице 3.1 
Таблица 3.1 
Название канала Количество каналов, шт. 
Ультразвуковой канал измерения расхода 2 
Канал измерения температуры 3 
Канал измерения давления 2 

 
Отличительные функциональные особенности вариантов исполнения счетчиков и 

количество основных функциональных блоков, входящих в их состав, приведены в 
таблице 3.2 (варианты исполнения счетчиков подробно рассмотрены в приложении Б). 
Таблица 3.2 

Отличительные конструктивные и 
функциональные особенности 

Вариант 
1 1/1 3 

1 Количество РУ 1 1 2 
2 Количество ТС 1 0 2 

По отдельному заказу в состав счетчиков могут входить один или два ДД, пре-
образующих избыточное давление в пропорциональный электрический сигнал , п.3.20 
и Приложение Ж. Счетчики отображают результаты измерений давления в системе 
единиц СИ.  

3.6.ЖКИ  состоит из двух секций:. 
- первая секция состоит из восьмиразрядного семисегментного индикатора и 

спецсимволов, информация в этой секции отображается всегда; 
- вторая секция состоит из одной строки (расположена в верхней части индикато-

ра) для отображения текстовой информации, эта секция включается только при работе 
пользователя с клавиатурой счетчика. 

Вычислитель отображает на индикаторе следующую информацию: 
− объем (массу) воды, м3 (т); 
− объемный расход воды, м3/ч; 
− температуру воды, °С; 
− избыточное давление воды, МПа; 
− время наработки и простоя, ч; 
− текущее время (часы, минуты, секунды) и дату. 

 Пользователь сам выбирает требуемый режим отображения  объема (массы) и 
объемного (массового) расхода – м3  или т и м3/ч или т/ч. 
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3.7. Вычислитель хранит в памяти архивные данные об измеренных значениях 
объема (или массы) воды, времени наработки и простоя, а также о средних измеренных 
значениях температуры: 

− за час - в течение 70 предшествующих суток (почасовой архив); 
− за сутки - в течение 1 предшествующего года (посуточный архив). 

Вся хранимая информация и измеряемые параметры могут быть переданы через 
интерфейс RS232C. 

3.8. Количество отображаемых разрядов при индикации: 
− объема (массы) воды - 8; 
− объемного (массового) расхода воды - 5; 
− температуры воды - 5; 
− избыточного давления воды - 3; 
− времени наработки или простоя, текущего времени – 7. 
3.9. Цена единицы наименьшего разряда при индикации: 
− объема (массы) воды – от 10-7 до 1 м3 (от 10-7 до 1 т); 
− объемного (массового) расхода воды – от 0.001 до 0.1 м3/ч (от 0.001 до 0.1 т/ч); 
− температуры воды - 0.01 °C; 
− избыточного давления воды – 0.01 МПа; 
− времени наработки или простоя – от 10-5 до 1 ч; 
− текущего времени – 1 сек. 
3.10. Счетчики измеряют объем (массу) воды в диапазонах объемных расходов 

воды в соответствии с Табл.3.3. 
 Таблица  3.3. 
 
 

Dn,мм 

Порог 
 чувстви-

тельности 

qn, м3/час 

Нижняя 
граница 
расхода 
q1, м3/час 

Переходный 
расход 

q2, м3/час, 
см. Прим. 2 

 

Долговре-
менный 
 расход 

q3, м3/час 

Верхняя 
граница 
расхода 

q4, м3/час 

Граничный расход 
(максимальный 

расход, 
превышающий q4), 

м3/час 
20 0,03 0,06 0.1 6,3 8 10 
25 0,05 0,10 0.16 10 12,5 16 
32 0,13 0,25 0.4 25 32 35 
40 0,20 0,40 0.64 40 50,0 60 
50 0,32 0,63 1.0 63 80 90 
65 0,50 1,00 1.6 100 125 150 
80 0,80 1,60 2.6 160 200 240 

100 1,25 2,50 4.0 250 320 360 
125 2,00 4,00 6.4 400 500 900 
150 3,15 6,30 10 630 790 1200 
200 5 10   16 1000 1250 2200 
250 10 20   32 2000 2500 3500 
300 12,5 25   40 2500 3125 5000 
350 17,5 35   56 3500 4375 7000 
400 20,0 40  64 4000 5000 9000 
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3.11. В Приложении И  приведены основные конструктивные характеристики рас-
ходомерных участков (РУ), необходимые для проектирования узлов учета: габаритные 
и присоединительные размеры, массы; приведены необходимые пояснительные черте-
жи. 

 3.11.1. Имеют место следующие особенности используемых РУ: 
- измерительный участок до РУ150 включительно выполняется из нержавеющей 

стали; от РУ200 и выше из обычной стали, из нержавейки -  по заказу; 
- для каждого РУ из ряда РУ20, РУ25, РУ32, РУ40 возможны три варианта креп-

ления фланца при установке на трубопровод: с использованием накидных гаек, с ис-
пользованием специальных шпилек, с использованием болтовых соединений; 

-  максимальное избыточное давление теплоносителя в полости РУ 1.6 МПа (16 
кгс/см2); 

-   РУ200, РУ250, РУ300 по заказу, РУ350, РУ400 в обязательном порядке осна-
щаются двумя дополнительными отводами («дополнительный луч») для установки 
двух резервных ультразвуковых датчиков расхода (ДР) для того, чтобы при отказе од-
ного или обоих основных ДР можно было  путем пересоединения кабелей с основной 
пары ДР на резервную продолжать работу узла учета без остановки потока воды в тру-
бопроводе большого диаметра; 

 3.11.2. Имеются специальные шлюзовые конструкции ДР для РУ200 и выше, 
которые  позволяют производить  извлечение  и установку ДР под давлением без оста-
новки потока воды в трубопроводе; при этом  не требуются установка резервных ДР; 

3.11.3.  РУ200 и выше могут  производиться в двухлучевом (двуххордовом) ва-
рианте, при этом РУ имеет восемь отводов для установки четырех основных и четырех 
резервных ДР. 

3.12.  Для трубопроводов холодной и горячей воды с внутренним диаметром от 
200мм до 400мм и рабочим давлением до 2.5 МПа (25 кгс/см2) возможно применение 
врезного комплекта оборудования, которое используется для установки одной или 
двух пар ультразвуковых датчиков в уже проложенные трубы.   

3.13. Потери давления на расходомерных участках от РУ20 до РУ50 приведены на 
рис. 3.1. 

Значение потерь давления для всех типоразмеров РУ от РУ65 и выше на   макси-
мальном расходе   не превышают 0.085 кгс/см2. Максимальное значение давления, из-
меряемое счетчиком, 4 МПа. Диапазон выходного электрического сигнала преобразо-
вателя давления от 4 до 20 мА. 

В  Приложении Ж на примере конкретного ДД приведены основные рекоменда-
ции по его установке с учетом обязательного наличия отборных устройств. 
Пользователь может по своему усмотрению использовать любые ДД с аналогичным 
выходным сигналом; при этом погрешность измерения давления будет определяться в 
соответствии с п. 3.20. 
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Рис. 3.1. Потери давления на РУ 

3.14. Диапазон измерений температуры воды от 0 °С до 150 °С.  
Диапазон измерения вспомогательных (которые не участвуют в вычислении мас-

сы) температур от -49 °С до 150 °С. 
 Типы, размеры и массы используемых ТС приведены в Приложении К. 
ТС могут устанавливаться в трубопроводы с защитной гильзой, либо без нее 

под углами 45°, или 60°, или 90° в зависимости от DN трубопровода; соответствую-
щие рекомендации приведены в разделе 9.4.3. 

3.15. Счетчики имеют выходной канал информационной связи по стандартному 
интерфейсу RS-232C для подключения к компьютеру, модему, локальным сетям и ин-
тернету. Подключение к локальным сетям и интернету через дополнительные адапте-
ры. Протоколы связи зависят от используемого адаптера (UDP, TCP/IP, http, …) 

3.16. Питание счетчиков осуществляется от встроенной литиевой батареи напря-
жением 3.6 В. Длительность работы от батареи 6 лет. Замена батареи может выпол-
няться непосредственно на объекте без отключения счетчика. 

ВНИМАНИЕ! Счетчик поставляется с отключенной батареей. 
При пересылке воздушным транспортом батарея должна быть отключена и извле-

чена из счетчика. 
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3.17  Пределы допускаемой относительной погрешности (ПДОП) для вариантов 1 

и 3 при измерении объема (массы): 
Модификация М1              Модификация  М2 

Q2 ≤  Q ≤ Q4 Q1 ≤  Q < Q2 
± 1% при t ≤ 30ºC ± 3% 
± 2% при t > 30ºC 

 
Для варианта 1/1 – ПДОП то же только для объема. 
ПДОП вычислителя при вычислении массы составляют ±0.1%. 
 3.18. Пределы допускаемой относительной погрешности ультразвукового канала 

измерения расхода при использовании врезных ультразвуковых датчиков расхода на 
участке действующего трубопровода согласно документа «Пособие по монтажу и экс-
плуатации датчиков расхода и температуры, предназначенных для работы в особых 
условиях»: 

− ± (3+0.2/V) % ─ при однолучевом зондировании потока. 
− ± (1.5+0.2/V) % ─ при двухлучевом зондировании потока, 
где V м/с– скорость потока в трубопроводе на участке установки врезных ультра-

звуковых датчиков расхода. 
3.19. Пределы допускаемой абсолютной погрешности водосчетчиков при измере-

нии температуры составляют ±(0.2+0.002⋅Θ) °С. Где Θ – значение измеряемой темпе-
ратуры, выраженной в градусах Цельсия. 

3.20.  Пределы допускаемой приведенной погрешности водосчетчиков при изме-
рении давления: 

± 0.5 % при использовании ДД, поставляемых в комплекте со счетчиком; 
2 2

ДД0.2± + δ при использовании ДД пользователя,  

где δДД – предел допускаемой приведенной погрешности ДД пользователя. 
В память вычислителя заносятся индивидуальные коэффициенты характеристики 

ДД. 
3.21. Вычислитель оборудован двумя пассивными импульсными выходами. Им-

пульсные выходы соответствуют классу OD по ДСТУ EN 1434-2 (открытый коллек-
тор). 

Максимальное коммутируемое напряжение должно быть не более 10 В при значе-
нии коммутируемого тока не более 10 мА. 

Максимальная частота следования импульсов 100 Гц при длительности импульса 
(замыкание) 4 мс ± 0.5 мс. 

Диапазон установки веса импульса (устанавливается пользователем) от 1 до 
9999999 имп./ед. Где «ед» - единица измерения преобразуемой физической величины. 
Пользователь может выбирать из следующих физических величин: объем (имп./м3), 
масса (имп./т). 

3.22.  Пределы абсолютной погрешности счетчиков при измерении времени нара-
ботки и простоя - ± 1 мин за 24 ч. 

Q2 ≤  Q ≤ Q4 Q1 ≤  Q < Q2 
± 2% при t ≤ 30ºC ± 5% 
± 3% при t > 30ºC 
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3.23. Измерительная информация об объеме воды, а также времени наработки и 
простоя сохраняется в энергонезависимой памяти счетчиков в течение не менее 8 лет 
при выключенном питании счетчика. 

3.24.Время установления рабочего режима счетчиков не более 10 мин после уста-
новки батареи (при поставке батарея отключена).  

3.25. Степень защиты корпуса вычислителя IP 65 по ГОСТ 14254. 
3.26. Масса вычислительного блока не более – 750 г. 
3.27. Габаритные размеры вычислителя указаны в приложении В. 
3.28.Средняя наработка на отказ счетчиков не менее 50 000 ч, вычислителей – 

100 000 ч. 
3.29. Полный средний срок службы счетчиков не менее 12 лет. 
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4 Комплектность 
4.1. Комплект поставки счетчиков соответствует приведенному в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 
Наименование и 

условное обозначение 
Количе-

ство 
Дополнительная 

информация 
Счетчик воды S10F (СВТУ-
11В), модиф. 11В,  в том числе: 

1 шт. Исполнение и комплектность - в соответствии 
с заказом (см. поз. 1…8) 

1  Вычислитель  с элемен-
том питания 

1 шт. Элемент питания при транспортировке от-
ключен 

2 Участок расходомерный 
(РУ) с гайками прижима дат-
чиков расхода  

Один или 
два в со-
отв. с за-

казом 

Исполнение и типоразмер - в соответствии с 
заказом (см. Приложение А и таблицы 4.2)  

3 Датчик расхода ультра-
звуковой (ДР) с фторопласто-
вым уплотнительным коль-
цом 
(ДР для РУ-20 отдельно не 
поставляются. Расходомер-
ный участок РУ-20, РУ-25 
поставляются в сборе с ДР) 

 
В соотв.  с 

заказом 

Количество ДР, устанавливаемых на один РУ, 
определяется числом отводов для них в кон-
кретном заказанном РУ (см. таблицу 4.2) 

4 Термопреобразователь  
сопротивления ТСП−Т 

В соотв.  с 
заказом  

Исполнение (тип) - в соответствии с заказом 

5 Датчик избыточного дав-
ления (ДД) 

В соотв.  с 
заказом  

Тип и комплектность – в соответствии с зака-
зом. Комплект может включать детали, ука-
занные в приложении Ж 

6 Кабель соединительный 
(общеприборный) 

1 шт. Число линий связи и их длина - в соответ-
ствии с заказом (см. Приложение А) 

 7 Руководство  по эксплуата-
ции 

1 экз.  

 8 Упаковка (комплект) 1 компл.  
9 Модем   
10 Модуль связи МС-1  По отдельному заказу 
11 Щиток приборный  По отдельному заказу 
12 Методика поверки 1 экз. По отдельному заказу 

13 Запасные части, инстру-
менты и принадлежности 
(ЗИП) 

 Состав и количество по отдельному заказу 

Примечания 
1 РУ поставляются с ответными фланцами и крепежом, см. таблицу 4.2. 
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2 РУ может поставляться в комплекте с прямолинейными (прямыми) участками 
трубопровода длиной до 25 внутренних диаметров трубопровода. Указанные участки 
могут поставляться как приваренными к ответным фланцам, так и в виде отдельных 
участков трубопровода. В случае поставки прямолинейных участков в виде отдельных 
участков трубопровода дополнительно могут поставляться все необходимые материа-
лы для монтажа этих прямолинейных участков (например, электроды для сварки, крас-
ка, уплотнительные материалы, и т.п.). 

3 В состав ЗИП могут входить комплекты изделий, перечисленных в таблице 4.1, 
таблице 4.2, корпус вычислителя, плата вычислителя  в количестве, соответствующем 
заказу, который определяет состав комплекта поставки. 

Дополнительные комплектующие изделия, входящие в комплект поставки как 
обязательные или по дополнительному заказу, приведены в таблице 4.2. 

4.2. Вариант исполнения счетчиков, тип РУ, состав соединительных кабелей, чис-
ло линий связи и их длина определяются при оформлении заказа. Структура обозначе-
ния счетчиков при их заказе приведена в Приложении А. 

Описание конструктивных особенностей РУ и сведения (рисунки, установочные 
размеры), необходимые при проектировании узла учета, приведены в приложении И. 

Возможные варианты состава соединительных кабелей и число линий связи при-
ведено в приложении Е. 

 
Таблица 4.2.  Дополнительные комплектующие изделия 
№ Наименование Назначение Кол-во Входят в комплект 

поставки 
обяза-

тельные 
только по 

заказу 
1  Патрубок  Прямолинейные участки для РУ20, РУ 25, 

РУ32, РУ40 
По 2 шт. на 
1 РУ с уче-
том испол-
нения РУ 

+  

2  Гайка накидная Крепление РУ-20, РУ 25, РУ32, РУ40 +  
3  Фланец ответный Крепление РУ-20, РУ 25, РУ32, РУ40 +  
4  Фланец (ответный) Крепление РУ-50…400 +  
5  Прокладка (паронит) Уплотнение соединений соотв. РУ +  
6  Шпильки Крепление РУ-20, РУ 25, РУ32, РУ40 4 шт. на РУ +  
7  Гильза защитная  Защита ТС от гидродинамических ударов 

Тип 2, 3, 4 -  в соотв. с заказом 
По 1 шт. на 

1ТС 
 + 

8  Кольцо уплотни-
тельное (фторопласт) 

Уплотнение ТС типов 2, 3, 4 +  

9  Кольцо уплотни-
тельное (фторопласт) 

Уплотнение защитной гильзы ТС типов 2, 3, 4 1 шт. на 
гильзу 

 + 

10  Втулка (для угла 45º, 
или  60º,или 90º) 

Установка ТС типов 2, 3, 4 без защитной 
гильзы 

1 шт. на 
1 ТС 

+  

11  Втулка (для угла 45º 
или  60º,или 90º)) 

Установка защитной гильзы ТС типов 2, 3, 4 1 шт. на 
1 гильзу 

 + 

12  Штуцер (футорка) 
(Труб. 1/2" x 1/4") 

Для установки датчика давления 1 шт. на 
1 ДД 

 

 + 

13  Прокладка (паронит 
или фторопласт) 

Под ДД  + 

14  Прокладка (паронит 
или фторопласт) 

 Под штуцер  + 

15  Отборное устройство 
для ДД  

Для каждого ДД   + 

16  Шаровый кран  со 
спускником 

Для каждого ДД  + 

17  Прокладка Уплотнение общеприборного  разъема 1 шт. +  
18  Комплект AB 

1000WLV: 
Крепление вычислителя на основании  2 шт. +  
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- скоба 
- кронштейн 2 шт. +  
- шайба «звездочка» 2 шт. +  
- винт М4 (шести-
гран.) 

2 шт. +  

19  - винт М3x10 Крепление общеприборного разъема 4 шт. +  
20  - шайба 3 4 шт. +  
21  Болты А. 

(dxL).88.35.019 
Крепление фланцев РУ-50…400 

 
В соотв. с 
Прил. И 

+  

22  Гайки А. (d). 
9.35.019 

+  

 

5 Устройство и работа счетчиков 

5.1. Принцип измерения ультразвуковым каналом измерений расхода объема воды 
основан на измерении разности времени прохождения ультразвуковых сигналов по 
направлению и против направления потока воды, протекающего через РУ, что дает 
возможность определить скорость потока. 

Средняя скорость потока по сечению, и площадь поперечного сечения РУ опре-
деляют мгновенный расход воды. Мгновенные значения расхода, проинтегрированные 
во времени, дают информацию об объеме воды, протекшем через РУ. Масса воды вы-
числяется как функция объема и плотности воды в зависимости от ее температуры. 

5.2. Температура воды измеряется платиновыми термопреобразователями сопро-
тивления, установленными в соответствующие трубопроводы. 

 Измерение расхода производится непрерывно. Несколько раз в секунду произво-
дится полноценное измерение расхода. Полученные данные накапливаются. Один раз 
в секунду происходит считывание накопленных данных о расходе. 

5.3. Цикл измерения температуры и давления – один раз в 10 секунд. 
Каждый цикл измерения длительностью 1 секунда включает в себя как измерение 

параметров воды, так и процесс самодиагностики прибора. 
5.4. Вычисление и занесение в память прибора (архив) средних значений темпера-

тур  прибор осуществляет как среднеарифметическое за заданный интервал времени – 
час или сутки. 

5.5. Счетчик осуществляет измерение расхода от q1 до граничного q 
(см. таблицу 3.2).  

Для всех типов РУ погрешности измерения, указанные в настоящем РЭ, обеспечи-
ваются в диапазоне от q1  до q4, вне этого диапазона погрешности измерения не норми-
руются, но работоспособность прибора сохраняется, и производится накопление объе-
ма и массы воды. 

При измеренных мгновенных значениях расхода ниже qn прибор индицирует ну-
левой расход и накопление массы не происходит. 

5.6. В процессе работы счетчик постоянно производит контроль работоспособно-
сти своей аппаратуры и допустимости измеряемых параметров. При возникновении 
ошибочных ситуаций информация о них сохраняется в архиве с фиксацией кода ошиб-
ки, канала измерения, в котором произошла ошибка и длительности ошибки. 
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Счетчик может по разному интерпретировать ситуации выхода за допустимые 
пределы расхода. Имеются ввиду следующие ситуации: 

− значение расхода больше  q4 ; 
− находится в пределах qn  до q1. 

Счетчик, в зависимости от выбранных пользователем настроек, может интерпре-
тировать эти ситуации следующим образом: 

− не фиксировать эти ситуации 
− фиксировать, но не останавливать накопления параметров (ошибка фиксируется, 

но объем считается) 
− воспринимать эти ситуации как ошибки. При этом ошибка фиксируется и накоп-

ление параметров останавливается. Останавливается накопление объема. Теку-
щий расход продолжает индицироваться. 

Более подробно ошибки описаны в п.13. 
5.7. Измерение избыточного давления воды осуществляется вычислителем путем 

измерения тока выходного сигнала ДД. Значения избыточного давления Ри (МПа), из-
меряемые и индицируемые вычислителем, и ток Iвх (mA) на входе канала измерения 
давления (на входе вычислителя) связаны следующим соотношением: 

  2 1
И ИЗМ 1 1

2 1

(P P )P (I I ) P
(I I )

−
= − ⋅ +

−
               

где: P1 и P2 – давления в двух точках характеристики преобразователя давления 
(например, минимальное и максимальное давления); 

 I1 и I2 – соответственно ток на выходе ДД в указанных выше точках; 
 IИЗМ – значение измеренного тока на выходе ДД. 
5.8. При измерении времени счетчик осуществляет измерение следующих вели-

чин: время корректной работы (время наработки), время некорректной работы (время 
ошибок), время работы (наличие питания – батареи), время отключения (время про-
стоя), а также индицирует текущее календарное (с учетом перехода летнее/зимнее) 
время. 

 Время корректной работы (время Ткор.) – время работы прибора при 
наличии питания и отсутствии сообщений об ошибках. Время корректной работы ин-
дицируется на индикаторе водосчетчика как «Дополнительные параметры» , см. п. 11 и 
Приложение Г.  

 Время некорректной работы (время ошибки Tош.) – время работы прибо-
ра при наличии питания и сообщений об ошибках. Значения Тош присутствуют в от-
четах архивов накопленных данных. 

 Время работы Траб – суммарное время наличия питания (батареи) в прибо-
ре. Индицируется на индикаторе водосчетчика как «Дополнительные параметры» , см. 
п. 11 и Приложение Г, а также присутствует в отчете посуточного архива.  

 Время простоя Тоткл. – суммарное время отсутствия питающего напряже-
ния . Индицируется на индикаторе водосчетчика как «Дополнительные параметры» , 
см. п. 11 и Приложение Г, а также присутствует в отчете посуточного архива 

 Текущее время – текущее календарное (с учетом летнего/зимнего) время, 
индицируется на индикаторе прибора как «Дополнительные параметры».  

Автоматический переход на летнее/зимнее время может быть отключен. 
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Измерение, индикация и регистрация вышеперечисленных параметров осу-
ществляется в часах. На рисунке 5.1 приведена временная диаграмма, поясняющая ка-
ким образом за отчетный период Тотч. формируется время корректной работы Ткор., 
в течение которого производилось достоверное измерение всех параметров и время 
нерабочего состояния Тн.р., в течение которого отсутствует учет какого-либо пара-
метра или отсутствует питание прибора. 

         Рисунок 5.1 
5.9. Для связи с внешними устройствами используется интерфейс RS-232C. Ис-

пользуются линии RxD, TxD, DTR, RTS. 
5.10. Конструктивно счетчики выполнены в виде нескольких отдельных узлов, 

имеющих между собой электрическую связь – вычислитель, датчики температуры, 
расходомерный участок с ультразвуковыми датчиками, датчики давления. 

5.10.1. Вычислитель выполнен в прямоугольном корпусе, на котором располо-
жены органы управления (четыре кнопки), цифровое показывающее устройство 
(жидкокристаллический индикатор – далее ЖКИ) и элементы подключения соеди-
нительных кабелей. 

Органы управления водосчетчика: четыре кнопки, назначение которых описа-
но в разделе 11 и приложении Г. 

5.10.2. Используемый в водосчетчике  ЖКИ разделен на две секции. Первая 
секция включает в себя восьмиразрядный семисегментный индикатор и спецсимво-
лы. В этой секции отображается результат измерения и единицы измерения. 

Вторая секция – это строка для вывода текстовой информации. Она расположе-
на в верхней части индикатора. Эта секция включается только если пользователю 
нужно просмотреть дополнительную информацию или выполнить какие-либо дей-
ствия в меню прибора. 

Основной режим работы прибора – отображение измерительной информации из 
основного меню. Вторая секция индикатора при этом выключена. 

5.10.3 Длина соединительных кабелей определяется, исходя из планировки и 
выбранных мест размещения составных частей счетчиков, и может лежать в преде-
лах: 
− от 2 до 10 м (макс. 30 м) для ультразвуковых датчиков расхода, 
− от 2 до 10 м (макс. 30 м) для датчиков температуры, 
− от 2 до 10 м (макс. 30 м) для датчиков давления, 
− от 2 до 30 м (макс. 50 м) для интерфейса RS-232. 

Увеличение длины кабелей до значений, указанных в скобках, возможно толь-
ко при дополнительном согласовании с производителем.  

Ткор. 

Траб Тоткл. 

Тош. 
Тн.р. 

Тотч. 
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Внимание. Для РУ с DN 200 и выше длины кабелей до датчиков расхода не 
превышают 5 м. 

5.11. Вычислитель может быть размещен в щитке приборном, конструктивно вы-
полненным в виде прямоугольного шкафа-сейфа и предназначенным также  для уста-
новки и подключения комплексного оборудования, выпускаемого фирмой «СЕМ-
ПАЛ». 

6. Маркировка и пломбирование 
6.1. Маркировка счетчиков, наносимая на вычислитель, содержит следующие 

данные: 
− наименование и условное обозначение водосчетчиков; 
− товарный знак предприятия-изготовителя; 
− знак утверждения типа по ДСТУ 3400; 
− модификация водосчетчика М1 или М2; 
− класс окружающей среды; 
− границы измеряемых температур (Θmin и Θmax); 
− заводской порядковый номер; 
− год изготовления (две последние цифры года, расположенные непосредственно 

перед заводским номером). 
На индикаторе водосчетчиков: 
− граничные значения расхода; 
На расходомерном участке: 
− диаметр условного прохода РУ; 
− стрелка направления потока; 
− максимально допустимое рабочее давление. 

− заводской серийный номер. 
на ТСП-Т: 

− тип; 
− штрих-код; 
− заводской серийный номер. 

Заводские серийные номера  РУ наносятся на их корпуса ударным методом или 
методом гравирования, на ТСП – крепится шильдик. 

6.2. Составные части счетчиков опломбированы при выпуске из производства для 
предотвращения несанкционированного доступа к органам регулирования в местах, 
предусмотренных конструкторской документацией. 

6.3. Вычислитель пломбируется двумя мастичными пломбами. Пломбы устанав-
ливаются на крепежных винтах, крепящих боковые крышки. Для фиксации мастики 
под головками винтов предусмотрены пломбировочные чашки. 

Кроме того, для осуществления дополнительного пломбирования посредством 
свинцовой пломбы, на боковых крышках предусмотрены винты с отверстиями в го-
ловках. По требованию заказчика возможна замена этих винтов на дополнительные 
пломбировочные чашки. 

Маркировка соединительных кабелей наносится на бирки, закрепленные вблизи 
соответствующих разъемов. 
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7. Тара и маркировка 
7.1. Упаковка (транспортная тара) соответствует категории КУ-1 (тип ВУ-II для 

эксплуатационной документации и счетчика) ГОСТ 23216 и выполняется в соответ-
ствии с чертежами предприятия-изготовителя. 

7.2. Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, выполняется по 
чертежам предприятия-изготовителя и содержит манипуляционные знаки “ОСТО-
РОЖНО ХРУПКОЕ”, “БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ”, “ВЕРХ”. 

7.3. Составные части счетчиков упакованы в ящики, изготовленные по чертежам 
предприятия-изготовителя. 

По согласованию с заказчиком допускается поставка РУ без транспортной тары 
или в таре заказчика. 

8. Указание мер безопасности 
8.1. Конструкция счетчиков соответствует требованиям безопасности в соответ-

ствии с ГОСТ 12.2.003. 
8.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током водосчет-

чики соответствует классу III, а щиток приборный соответствует классу I по 
ГОСТ 12.2.007.0. 

8.3. По требованиям пожарной безопасности счетчики соответствуют 
ГОСТ 12.1.004. 

8.4. Электрическая изоляция силовых цепей щитка приборного выдерживает без 
повреждений воздействие напряжения переменного тока со значением 1500 В в тече-
ние 1 мин. 

8.5. Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей щитка приборного 
составляет не менее: 

−  20 МОм - при температуре 20°С и относительной влажности до 80 %; 
−  1 МОм - при температуре 50°С и относительной влажности 95 %. 
8.6. Электрическое сопротивление между заземляющими контактами трехполюс-

ных розеток щитка приборного и его корпусом не более 0.1 Ом. 
8.7. В случае, когда совместно со счетчиками используется оборудование с 

напряжением питания 220 В, при работе со счетчиками необходимо соблюдать дей-
ствующие правила по технике безопасности при работе с электроустановками напря-
жением до 1000В. 
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9. Порядок установки и монтажа 
9.1. Распаковывание и расконсервация. 
Распаковывание и расконсервация счетчиков производятся после их выдержки в 

помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 30 °С и относительной 
влажности не более 80 % в течение 2 часов. 

Распаковывание произвести в следующей последовательности: 
− вскрыть укладочные ящики; 
− извлечь из них пакет с вычислителем и эксплуатационной документацией; 
− проверить комплектность счетчиков на соответствие заказанной (см. разд.17); 
− извлечь составные части счетчиков из укладочных ящиков, произвести внеш-

ний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений, нарушений покры-
тий и изоляции соединительных кабелей. 

Установить батарею питания в корпус вычислителя следующим образом: 
− отвинтить четыре винта, крепящих крышку батарейного отсека; 
− подключить разъем батареи к разъему платы вычислителя в соответствии с ри-

сунком 12.1; 
− аккуратно уложить батарею в отсек таким образом, чтобы провода не выступа-

ли за габариты батарейного отсека; 
− закрыть крышку отсека и затянуть крепежные винты до усаживания уплотни-

тельной прокладки. 
Дождаться, когда на индикаторе появится надпись “battery”. 
Установить точное текущее время на вычислителе с помощью кнопок. Процедура 

установки времени описана в Приложении Г. 
9.2. Общие требования, определяющие место установки счетчика 

Места установки составных частей счетчиков выбираются исходя из варианта 
исполнения счетчиков, необходимости использования дополнительной аппаратуры и 
параметров объекта водопотребления. 

Принципиальные схемы установки счетчиков в зависимости от вариантов их 
исполнений приведены в приложении Б. 

Предельные климатические условия должны быть: 
1) в месте установки РУ и ТС: 

− температура окружающего воздуха от −40 °C до +70 °C; 
− влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °С; 
2) в месте установки вычислителя: 
− температура окружающего воздуха от +5 °C до +55 °C; 
− влажность окружающего воздуха до 93 % при температуре 25 °С. 
Климатические условия в месте установки дополнительной аппаратуры должны 

соответствовать условиям, приведенным в эксплуатационной документации на эту ап-
паратуру. 

По электромагнитной совместимости счетчики соответствуют требованиям 
ДСТУ ІЕС 61326-1. Однако очень часто в месте установки счетчика уровень помех 
значительно превышает все сколько-нибудь допустимые нормы. 
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Основной источник помех в настоящее время – это частотные преобразователи 
для управления двигателями, установленные с нарушением технических требований  
(фильтрация, заземление, …). 

Кроме того, возможно наличие потенциала на трубопроводе. 
Для того, чтобы избежать влияния помех на работу прибора нужно выполнить 

следующее: 
− если в щитке, в котором установлен прибор нет напряжения 220 В, то этот щи-

ток должен быть заземлен на трубопровод; 
− если в щитке используется 220 В, то необходимо обеспечить изоляцию корпуса 

прибора от щитка. Желательно при этом соединить отдельным проводом корпус при-
бора с трубопроводом. 

В местах установки РУ и ТС должна быть обеспечена защита от прямого попа-
дания на них воды, грязи, масел и агрессивных жидкостей. 

Содержание в воздухе помещений, где установлены составные части счетчиков, 
паров кислот и щелочей должно быть в пределах санитарных норм и правил. 

При установке РУ на открытой площадке рекомендуется обеспечить защиту от 
прямого попадания атмосферных осадков на ультразвуковые датчики расхода (навес, 
наклонный козырек). 

Установка РУ в местах с возможным кратковременным затоплением водой допус-
кается при соблюдении следующих мер защиты РУ и подводящих кабелей: 

− прокладка кабелей должна производиться в защитных герметичных трубах, 
устойчивых к воздействию окружающей среды (в том числе и к повышенной темпера-
туре); 

− места подсоединения защитных труб и ультразвуковых датчиков расхода или 
ТС должны быть защищены от воздействия воды с помощью герметичных муфт, про-
фильных уплотнителей, или другими способами, рекомендованными изготовителем 
защитных труб. 

9.3.Требования к месту установки и расположению РУ 
9.3.1. РУ устанавливается в разрыв трубопровода. 

Место установки РУ должно быть максимально возможно удалено от источников 
вибраций, тряски, электромагнитных помех (электромоторы, насосы, компрессоры и 
др.). На трубопроводе, в который осуществляется врезка РУ, должно быть обеспечено 
отсутствие электрического напряжения относительно защитного контура заземления. 

Расстояние между расходомерным участком и местом установки вычислителя 
должно быть минимальным и не превышать указанным в п. 5.10.3.. 

Во всех случаях РУ следует располагать в зоне трубопровода, обеспечивающей 
его полное заполнение водой, т.к. при отсутствии воды счетчики прекращают работу, и 
диагностируется неисправность (см. разд. 13 РЭ). 

Расходомерные участки могут устанавливаться в вертикальном положении, одна-
ко подача воды при этом должна осуществляться по направлению снизу вверх для 
обеспечения заполнения РУ водой. 

При эксплуатации водосчетчика в условиях, когда возможно неполное заполнение 
РУ водой за счет перерывов в ее подаче или при работе на загрязненной воде (отсло-
ившаяся накипь, ржавчина и т.д.), предпочтительным является вариант размещения 
РУ, приведенный на рисунке 9.1. В этом случае гарантируется полное заполнение РУ 
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водой и участок трубопровода, подверженный наибольшему загрязнению, оказывается 
в зоне ниже РУ. 

 

РУ 

Горизонталь 15−20° 

Сливной 
вентиль 

 
           Рисунок 9.1 

Для удаления остатков воды из нижней части трубопровода в конструкции, при-
веденной на рисунке 9.1, можно предусмотреть сливной вентиль. 

9.3.2. При установке РУ должны выполняться приведенные ниже требования: 
Участок трубопровода, выбираемый для врезки РУ, должен располагаться в гори-

зонтальной плоскости (отклонение от горизонтали в пределах ± 20 °). 
Втулки датчиков расхода также располагаются в горизонтальной плоскости с от-

клонением от горизонтали не более ± 20 °. 
9.3.3.  Минимальные длины прямолинейных участков трубопровода от возму-

щающего фактора до входа РУ должны быть, не менее значений, приведенных в таб-
лице 9.1: 
Таблица 9.1 

Вид возмущающего поток фактора 

Модификация М2 
(класс точности по 
расходу – 2) 

Модификация М1 (класс 1) 
DN < 125 DN ≥ 125** 

1 луч 2 луча 
(DN ≥200) 

Конусообразный переход   до 20 ° 5 DN 7 DN 15 DN 10 DN 
Изгиб трубопровода на 90 °с конус-
ным.переходом на входе прям. уч. 

7 DN 10 DN 20 DN 15 DN 

Изгиб трубопровода на 90 ° без конус-
ного перехода на входе пр. уч. 

10 DN 15 DN 30 DN 20 DN 

Насос 15 DN 20 DN 30 DN 20 DN 
 
Примечания: 
* Полнопроходный шаровой кран, используемый в качестве запорной арматуры (не регулиру-

ющей, то есть, либо полностью открыт, либо полностью закрыт), классифицируется как участок тру-
бопровода с номинальным DN. 

Для расчета минимальной длины прямолинейного участка трубопровода исполь-
зуется численное значение DN, выраженное в мм, для соответствующего типоразмера 
РУ (DN 32 – 32 мм, DN 50 – 50 мм и т.д.). 

Не допускается устанавливать регулирующую арматуру на прямолинейных участ-
ках трубопровода РУ. 

9.3.3.1. Длина прямолинейных участков до и после РУ-20 и РУ-25 при ис-
пользовании конусообразных переходов с углом не более 20°, должна быть не менее 
3*DN, и в данном случае допускается приварка специального патрубка, входящего в 
комплект поставки, непосредственно к конусообразному переходу. 

Все остальные требования в части длины прямолинейных участков, для РУ-20 и 
РУ-25 могут быть уменьшены вдвое по отношению к данным таблицы 9.1. 
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9.3.3.2. Длина прямолинейного участка трубопровода между двумя последо-
вательными местными сопротивлениями перед РУ должна быть не менее 5 DN. В про-
тивном случае прямолинейный участок перед РУ должен быть увеличен на длину, 
равную разности (в миллиметрах) требуемого и реального расстояния между местны-
ми сопротивлениями. 

Длина прямолинейного участка трубопровода на выходе РУ должна быть не ме-
нее 3 DN для модификации М2 и 5 DN для модификации М1 для РУ с одним лучом и 3 
DN для РУ с двумя лучами.  

Если DN подводящего трубопровода и DN прямолинейных участков отличаются, 
использование конусных переходов является обязательным. 

Длина прямолинейного участка трубопровода от конусного перехода до РУ долж-
на соответствовать требованиям для всех значений DN расходомерных участков. 

9.3.3.3. Внутренний диаметр прямолинейного участка или трубопровода, вы-
полняющего его функции, не должен отличаться более, чем на ± 5 % от: 

− численного значения DN, выраженного в мм, для DN от 20 до 100 включитель-
но; 

− фактического диаметра РУ, который приведен в разделе 17 “Параметры и ха-
рактеристики составных частей счетчика” для РУ-125…РУ-400. 

Для модификации М1 допускается отклонение внутреннего диаметра прямоли-
нейного участка не более, чем на + 5 % (отрицательное отклонение не допускается). 

9.4. Порядок установки и монтажа составных частей счетчика 
9.4.1. Порядок установки и монтажа РУ 

9.4.1.1. РУ устанавливается в разрыв трубопровода. 
9.4.1.2. В комплект поставки РУ-20  входят специальные патрубки, которые 

при монтаже привариваются к прямолинейным участкам трубопровода. Патрубок с 
накидной гайкой, входящий в комплект поставки, является частью прямолинейного 
участка и используется для последующей приварки трубопровода, или участка трубо-
провода, который дополняет патрубок до необходимой длины прямолинейного участ-
ка. 

Для остальных типоразмеров РУ прямолинейные участки поставляются в ком-
плекте по согласованию с заказчиком. 

Все резьбовые соединения при установке РУ с накидными  гайками,  шпиль-
ками и др. смазывать водостойкой смазкой, например Р−113 или ЦИАТИМ−221. 

Ось патрубка и прямолинейного участка должна представлять собой единую 
соосную линию без значительных изломов и перегибов, а ступенька на переходе от 
патрубка к трубе не должна превышать ± 2.5% от значения DN на сторону. 

9.4.1.3. При установке РУ-20 и РУ-25 (подсоединении РУ к вваренным в трубо-
провод патрубкам с накидной гайкой) необходимо фиксировать положение РУ (для 
предотвращения проворота) гаечным ключом S = 30 мм, который устанавливается на 
специальные плоскости РУ. Расположение этих плоскостей показано на рисунке в 
приложении И. 

Категорически запрещается использовать другие детали РУ для удержания 
РУ от проворота (разъемы ДР, тело РУ, плоскости с нанесенной маркировкой). 

Для затягивания накидной гайки необходимо использовать ключ S = 41 мм. 
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9.4.1.4.При фланцевом присоединении РУ (например, Прил. И, РУ DN 50…100, 
РУ DN 125…150) внутреннее отверстие фланцев, при необходимости, растачивается 
под внешний диаметр трубы с минимально возможными допусками. Пример приварки 
фланцев приведен на рисунке 9.2 и рисунке 9.3. 

Монтаж фланцев на трубопровод должен производиться без образования поте-
ков металла на внутренней поверхности трубопровода. В противном случае измене-
ние распределения скоростей в потоке жидкости может вызвать дополнительную по-
грешность счетчиков. 

После монтажа РУ в трубопровод рекомендуется произвести окраску всех 
фланцев. 

 

 
 

    Рисунок 9.2           Рисунок 9.3 
ВНИМАНИЕ! 

Настоятельно рекомендуется избегать приварки фланцев к трубопроводу при установ-
ленном РУ. Это может привести к деформации РУ вследствие перегрева.  

9.4.2. Порядок установки датчиков расхода ДР 
 

 9.4.2.1. Необходимо, чтобы каждый ДР был соединен с соответствующей 
линией связи (кабелем), идущей от общеприборного разъема вычислителя, и  был 
установлен в соответствующий отвод РУ. С этой целью: 

- каждый ДР  имеет индивидуальный номер, нанесенный на его боковой стенке, 
или (для ДР, установленных  в РУ20 и Ру25) на специальной наклейке; 

-  на кабеле линий связи имеется  трехзначная маркировка: первый знак – буква 
«А»- означает, что данный кабель должен быть присоединен к ДР, второй знак – номер 
ультразвукового канала измерения расхода – «1» или «2»; третий знак обязателен для 
приборов модификации М1 и указывает, к какому отводу РУ надо подключаться: к 
первому по потоку - «1», или ко второму по потоку -  «2»; 

- отводы однолучевых РУ не маркированы, однако наличие стрелки на теле РУ, 
указывающей направление потока,  при правильной установке РУ  позволяет одно-
значно определить,  какой отвод является первым по потоку, а какой вторым; если 
стрелка отсутствует, то ДР можно устанавливать в любой отвод РУ, при этом  направ-
ление потока не влияет на измерение расхода. 

При наличии в составе прибора РУ с резервными ДР (Прил. И, рис.  РУ DN 200 … 
400), резервные ДР   при первоначальной установке не подключаются к линиям связи, 
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а разъемы резервных ДР защищаются от внешних воздействий колпачками - заглуш-
ками, либо любым  достаточно надежным способом.   

Правильное соответствие номеров ДР, маркировок линий связи и отводов РУ ука-
зано в «Памятке монтажнику. Использовать при монтаже», придаваемой к каждому 
прибору в двух экземплярах. 

Внимание! РУ-20 и РУ-25 поставляется с установленными и опломбиро-
ванными датчиками расхода, демонтаж ДР может осуществляться только на 
предприятии-изготовителе. 

9.4.2.2. После монтажа РУ в трубопровод необходимо установить в них уль-
тразвуковые датчики расхода следующим образом: 

 

− при необходимости очистить внутренние поверхности втулок от пыли и грязи; 
− для предохранения материала крепежных гаек и датчиков расхода от диффузии 

с материалом РУ, смазать резьбу втулок и боковую цилиндрическую поверхность 
ультразвуковых датчиков расхода водостойкой смазкой, например  Р−113 или 
ЦИАТИМ−221; 

− рабочая поверхность ДР (торец) должна быть очищена от смазки; 
− при затягивании крепежной гайки ДР усилие, прикладываемое к ключу, должно 

быть равно 40…45 Н·м, и обеспечивать «нулевой» зазор между посадочной плоско-
стью РУ и кольцевой плоскостью ДР снаружи его уплотнительной прокладки. Для ДР, 
устанавливаемых в РУ-32, усилие составляет 18…20 Н·м. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Ультразвуковые датчики расхода содержат элементы из пъезокерамики и тон-
костенные элементы конструкции, которые обладают повышенной хрупкостью и не 
допускают ударных и чрезмерных сжимающих нагрузок. 

 

С учетом вышеизложенного, 
З А П Р Е Щ А Е Т С Я :  

 
− менять местами датчики расхода разных каналов; 
− устанавливать датчики с маркировкой “11” (“21”), предназначенные для 

установки в первый отвод РУ (по потоку), во второй отвод, а датчики с маркировкой 
“12” (“22”) устанавливать в первый отвод РУ; 

− при транспортировании и монтаже ронять ультразвуковые датчики расхода 
или стучать по ним; 

− производить монтаж и демонтаж РУ с установленными ультразвуковыми 
датчиками расхода; 

− производить слесарные или сварочные работы на трубопроводе вблизи РУ с 
установленными в нем ультразвуковыми датчиками расхода; 

− превышать приведенное выше усилие зажатия ДР; 
− при проведении текущего или межсезонного обслуживания РУ демонтиро-

вать «прикипевшие» к поверхностям РУ датчики путем проворачивания их в устано-
вочных втулках (отводах).  
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9.4.2.3. Для изъятия ДР конструкция датчиков предусматривает специальные 
элементы. Предприятием-изготовителем разработаны и могут быть предложены по от-
дельному заказу специальные съемники.  

 
 

9.4.3.Порядок установки датчиков температуры ДТ 
Термопреобразователи сопротивления платиновые производства фирмы 

«СЕМПАЛ» (ТСП−Т) могут устанавливаться в трубопровод в двух вариантах: 
− путем ввинчивания во втулки (бобышки) первого типа, вваренные в трубо-

провод, для непосредственного контакта ТС с водой; 
− путем ввинчивания в защитные гильзы, которые, в свою очередь, ввинчива-

ются во втулки (бобышки) второго типа, вваренные в трубопровод, для контакта с во-
дой через защитную гильзу. 

При выборе способа монтажа ТС в трубопровод следует учитывать, что для 
обеспечения максимальной точности измерения температуры чувствительный элемент 
ТС должен находиться как можно ближе к оси трубопровода. Предусмотрено три типа 
ТС длиной 58, 80, 150 мм (тип 4, 2, 3,  соответственно) и варианты их установки под 
углами наклона 45º, 60º или 90º, которые обеспечивают выполнение указанного требо-
вания при монтаже ТС в трубопроводы различных диаметров. Угол наклона и глубина 
погружения ТС обеспечивается использованием втулок (бобышек), конструкция (ис-
полнение) которых определяется DN трубопроводов. Рекомендуемые типы ТС в зави-
симости от типа РУ приведены в таблице 9.2.  Варианты монтажа ТС без защитных 
гильз и с защитными гильзами приведены на рисунках 9.4 и 9.5. 

Внимание! При использовании бобышек, обеспечивающих угол наклона 45 или 
60 °, расположение бобышек на трубопроводе должно обеспечивать набегание потока 
воды в первую очередь на нижнюю часть ТС, где располагается термочувствительный 
элемент, то есть: ТС должен быть наклонен своей нижней частью навстречу потоку. 

Место для монтажа на трубопровод каждого ТС из комплекта поставки опреде-
ляется схемой установки счетчика (см. приложение Б). ТС, измеряющий температуру 
воды или воды, протекающих через РУ, должен быть установлен вблизи РУ. Расстоя-
ние между ТС и РУ не должно превышать 10 м. 

ТС может быть установлен, как перед РУ, так и после, но вне прямолинейного 
участка. Установка ТС после РУ является предпочтительной. После приварки втулки, 
резьбу в ней необходимо обработать метчиком М10х1.5 или М16х1.5 (в зависимости 
от типа втулки). 

При установке ТС под углом 45 ° или 60 ° необходимо просверлить отверстие 
диаметром 10 мм (16 мм для защитной гильзы) и распилить до необходимого овала в 
зависимости от толщины стенки трубы (см. рисунок 9.4 и 9.5). 

Уплотнительную поверхность втулки необходимо предохранять от брызг рас-
плавленного металла при сварке. 

Перед установкой уплотнительной прокладки (фторопластового кольца) уплот-
нительную поверхность втулки смазать ЦИАТИМ 221. 

При ввинчивании ТС во втулку, усилие, прикладываемое к ключу длиной 
200 мм, должно быть не более 5 кг, и обеспечивать герметичное уплотнение. Не до-
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пускается деформация фторопластовой прокладки типа «выдавливания» из промежут-
ка между уплотняющими поверхностями ТС и втулки. 

Перед ввинчиванием ТС в защитную гильзу необходимо убедиться в чистоте 
гильзы и заполнить ее на 1/8 объема высокотемпературной силиконовой смазкой лю-
бого типа. 

 
Таблица 9.2 
DN, мм Номинальная длина ТСП-Т (Lтс, мм), защит-

ной гильзы (Lзг, мм), тип ТСП-Т 

Угол наклона 

20, 25, 32, 40  
LТС=58; Lзг=56, тип 4 

 

45° 
50 60° 

65, 80 90° 
 

 
100  

LТС=80; Lзг=78.5; тип 2 125 
150  

LТС=150; Lзг=148; тип 3 
45° 

200 60° 
≥250 90° 
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Рисунок 9.4 Установка ТСП-Т типов 2, 3 и 4 без защитной гильзы 
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 Рисунок 9.5 Установка ТСП-Т типов 2, 3 и 4 с защитной гильзой 
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9.4.4. Порядок установки датчиков давления 
Датчики давления устанавливаются строго в вертикальном положении. Схема 

установки датчиков давления приведена в Приложении Ж. 
Блок питания, используемый для подачи питания на датчики давления должен 

иметь гальваническую развязку с сетью питания. 
Использование отборных устройств является обязательным! 

Требования к месту врезки отборных устройств в трубопровод аналогичны тре-
бованиям к месту приварки втулок ТС. 

9.4.5. Монтаж вычислителя  
Вычислитель может монтироваться в горизонтальном положении (на столе, 

стеллаже или специально установленной полке) или вертикально (на стене или при-
борном щите). 

Для крепления вычислителя используются два уголка (входящих в комплект 
поставки), к которым он крепится посредством кронштейнов, установленных на боко-
вых стенках вычислителя. Размеры для разметки при установке уголков приведены в 
Приложении В.  

9.4.6. Прокладка и подключение кабелей 
После установки всех составных частей счетчиков производится их электриче-

ское соединение с помощью соединительных кабелей, входящих в комплект поставки, 
в следующей последовательности: 

1) прокладка кабелей; 
2) подключение кабелей к вычислителю, ТС и ультразвуковым датчикам расхо-

да. 
Прокладка кабелей осуществляется с учетом приведенных ниже требований: 
− крепление кабеля должно исключать возможность его соприкосновения с 

трубопроводами и другими элементами конструкций, имеющими температуру ниже 
минус 40 °С или выше +70 °С; 

− должны быть предприняты меры для защиты кабелей от механических по-
вреждений путем укладки их в трубы, шланги, короба и т.п. Допускается совместная 
укладка кабелей одного счетчика в одной защитной конструкции; 

− при установке двух и более счетчиков на одном объекте укладку кабелей от 
каждого из них необходимо производить в отдельных защитных конструкциях, разне-
сенных по всей длине на расстояние не менее 5 см для предотвращения взаимных 
электромагнитных наводок. 

− после укладки кабелей необходимо произвести их подсоединение к состав-
ным частям счетчиков с учетом маркировки кабелей. 

Излишек кабеля аккуратно сворачивается кольцом и помещается в приборном 
ящике или рядом с ним. 

ВНИМАНИЕ! 
 

• Запрещается укладка соединительных кабелей вдоль силовых питаю-
щих линий или в их защитных конструкциях. 
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Подключение кабеля и его составных частей к вычислительному блоку и ко 
всем датчикам должно выполняться в следующей последовательности: 

определив расположение «ключей» на разъемах подключаемых узлов и эле-
ментах кабеля, аккуратно, без заметного усилия, не допуская взаимного вращения 
(проворота) деталей разъема, состыковать ответные части; при этом накидная гайка 
должна быть закручена в последнюю очередь для исключения возможности смина-
ния (изгиба, излома) контактных деталей (штырьков) разъема при неполной продоль-
ной стыковке. 

При подключении датчиков к кабельным разъемам необходимо строго соблю-
дать маркировку, нанесенную на клеящиеся или надетые на общеприборный кабель и 
кабельные выводы датчиков расхода маркеры. 

В таблице 9.3 приведена маркировка линии связи, предназначенных для соеди-
нения с ДР 

Таблица 9.3 

Назначение ДР Маркировка 
линии связи 

ДР1 канала 1 A11 
ДР2 канала 1 A12 
ДР1 канала 2  A21 
ДР2 канала 2  A22 

 
В таблице 9.4 приведена маркировка линий связи общеприборного кабеля для 

подключения датчиков температуры, давления и внешних устройств. 
Таблица 9.4 

Назначение кабеля 
(подключаемый узел) 

Маркировка на обще-
приборном кабеле 

Назначение кабеля 
(подключаемый узел) 

Маркировка на обще-
приборном кабеле 

ДТ1 B1 ДД1 C1 
ДТ2 B2 ДД2 C2 
ДТ3 B3 Интерфейс RS232 D1 

  Импульсные выходы D4 
 
Структурная и принципиальная схемы общеприборного кабеля приведены в 

приложении Е. 
После ввода счетчика в эксплуатацию, а также при ремонтах, поверках и пере-

настройках представитель организации, осуществившей указанные работы, обязан 
внести соответствующие сведения в таблицу раздела 19 “Сведения о вводе в эксплуа-
тацию, ремонтах, поверках, перенастройках”. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1 Нарушать порядок (систему) подключения кабелей, заданную маркиров-
кой в таблицах 9.3 – 9.4. 

2 Менять местами ТС датчиков температуры ДТ1, ДТ2, ДТ3 
(см. приложение Б) и датчики давления ДД1 и ДД2. 

3 Наращивать или укорачивать длину кабелей ультразвуковых датчиков 
расхода ДР. 

4 Применять в составе счетчиков РУ, ТС, ультразвуковые датчики расхода 
ДР и вычислители из разных комплектов поставки. 
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5 Не допускается перекручивание и резкие изгибы кабелей, подключаемых 
к ДР. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

Если в процессе пуска (или после пуска) прибора в эксплуатацию потребо-
валось производить сварочные работы, необходимо отсоединить общеприборный 
разъем от корпуса вычислителя. В противном случае прибор может быть повре-
жден. 

 

10. Подготовка к работе 
10.1. Прибор имеет три режима учета – «Не в учете», «В учете», «Стоп». 
Режим «Не в учете» устанавливается при выпуске прибора из производства. В 

этом режиме счетчик измеряет все параметры и накапливает архивную информацию. В 
этом режиме можно устанавливать гидравлический нуль, изменять параметры прибо-
ра, требуемые при вводе в эксплуатацию. Признаком того, что прибор находится в 
этом режиме является периодическое отображение на индикаторе надписи «no rSt». 

Режим «В учете» - основной режим работы прибора после ввода в эксплуата-
цию. То есть, ввод прибора в эксплуатацию – это перевод счетчика в режим «В учете». 
При переводе счетчика из режима «Не в учете» в режим «В учете» происходит сброс 
архивных и всех накопленных данных (кроме счетчиков вхождений в меню и журнала 
событий), а также блокируется возможность изменения параметров счетчика. При 
нахождении счетчика в этом режиме никаких дополнительных сообщений на индика-
тор не выводится. 

Режим «Стоп» предназначен для временной остановки учета. Например, в слу-
чае, когда производится ремонт со сливом воды, или в летний период. Признаком того, 
что прибор находится в этом режиме является периодическое отображение на индика-
торе надписи «StoPPEd».В этом режиме останавливается измерение всех параметров и 
отображение ошибок измерения. Накопленные данные сохраняются. В архив записы-
ваются нулевые значения в течение всего времени нахождения счетчика в этом режи-
ме. Переход из этого режима в режим «В учете» восстанавливает полноценное измере-
ние параметров и накопление архива. Сброса накопленных значений и стирания архива 
при таком переходе не происходит. 

Для того, чтобы можно было изменять параметры счетчика, необходимые в 
процессе ввода в эксплуатацию, счетчик должен находиться в режиме «Не в учете». 

Переключение режимов учета производится в меню «Установка». 
10.2.  При работе счетчиков совместно с дополнительной аппаратурой (ПК), про-

извести подсоединение этой аппаратуры к счетчикам. При подключении счетчиков к 
дополнительному сопутствующему оборудованию следует руководствоваться соответ-
ствующей эксплуатационной документацией. 

10.3. Для приобретения навыков работы с прибором после его покупки (до уста-
новки на объект) и для проверки работоспособности прибора совместно с ультразвуко-
выми датчиками расхода рекомендуется:   
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1) Собрать расходомерный участок с резиновой или паронитовой прокладкой 
толщиной 1-2 мм и технологической заглушкой на торце, установить его вертикально, 
закрепить датчики расхода и полностью заполнить РУ водой.  

 

2) Проверить все пункты режима «Индикация основных параметров», все 
пункты режима «Контроль», а также обязательно выполнить установку нуля в режиме 
«Установка» для того, чтобы правильно повторно выполнить эту операцию при уста-
новке прибора на реальном трубопроводе. Описание режимов работы приведено в раз-
деле 11 “Порядок работы”. 

 

10.4.  При установке прибора на реальном объекте заполнить водой трубопро-
вод, в который вмонтирован РУ. Пропустить через РУ воду с возможно большим объ-
емным расходом в течение 10 мин. Убедиться в отсутствии признаков течи в местах 
монтажа в трубопровод составных частей счетчиков и в отсутствии индикации сооб-
щений об ошибках на цифровом показывающем устройстве вычислителя. Перечень 
этих сообщении приведен в разделе 13 “Характерные неисправности и методы их 
устранения”. 

10.5. Выполнить перечисленные ниже операции в режиме «Установка» счетчи-
ков. 

Порядок ввода пароля для входа в режим «Установка», а также   порядок исполь-
зования меню в режиме «Установка» описаны в разделе 11, а также в Приложении Г. 

В режиме «Установка»: 
− установить гидравлический нуль канала измерения объема; 
− установить необходимый формат архивирования объема воды (воды); 
− установить режим учета «В учете». Это эквивалентно вводу в эксплуатацию 

счетчика. При этом произойдет сброс всех параметров для заданного канала вычисле-
ния. 

Для установки гидравлического нуля необходимо выполнить следующие опе-
рации: 

− Установка нуля должна производиться не ранее, чем через 10 минут после 
установки в счетчик батареи питания. 

− Перекрыть поток воды (воды), при этом РУ должен оставаться полностью за-
полненным водой. 

− Установить гидравлический нуль в соответствии с пунктами меню «Установ-
ка». 

В случае невыполнения или неправильного выполнения операции по установке 
нуля расхода погрешность измерения увеличивается и может составлять значение, 
превышающее допустимое. Ввод в эксплуатацию (со сбросом накопленных данных) 
блокируется, если не произведена установка гидравлического нуля. Подробное описа-
ние процесса установки гидравлического нуля приведено в Приложении Л “Указания 
по установке гидравлического нуля” 

Если в процессе пуска счетчика не был произведен ввод в эксплуатацию, на ин-
дикаторе будет постоянно появляться предупреждение об этом. 

После завершения вышеуказанных операций счетчики готовы к работе. 
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ВНИМАНИЕ! 

− В процессе эксплуатации счетчиков (при работе счетчиков в режиме коммер-
ческого учета воды) запрещается отключать датчики, менять расположение датчиков 
на обратное (для предотвращения таких несанкционированных действий предусмотре-
но механическое пломбирование разъемов всех ДР, ДТ и ДД), эксплуатировать 
счетчики на трубопроводе с неполным (частичным) заполнением РУ водой или на тру-
бопроводе, подающем вода в виде пара. Во всех вышеуказанных случаях водосчетчик 
зафиксирует время некорректной работы, которое вычитается из времени учета воды. 
Время отсутствия питания (время отключения батареи) не включается во время некор-
ректной работы счетчика и отображается в пункте меню «Дополнительные парамет-
ры». 

− При длительном отключении воды (в межотопительный период, при ремон-
тах системы, и т.п.), приводящем к возникновению застойных явлений в трубопроводе 
(осадок, ржавчина, пузырьки, и проч.), рекомендуется перевести счетчик в режим « 
Стоп» и обеспечить гарантированное отсутствие воды в расходомерном участке. От-
ключение прибора в межотопительный период одновременно увеличивает срок 
жизни батарейки. 

− Образование накипи и выпадение осадков на внутренних стенках РУ умень-
шает реальный диаметр РУ, что может привести к завышению показаний расхода во-
ды. Поэтому при эксплуатации счетчика рекомендуется производить мероприятия по 
техническому обслуживанию счетчиков (см. раздел 12 “Техническое обслужива-
ние”). 

− В течение каждого цикла работы (1 – 2 с) водосчетчик осуществляет самоди-
агностику технического состояния по нескольким критериям. В случае возникновения 
неисправности измерительного блока, обрыва кабелей датчиков расхода или темпера-
туры, отсутствия воды и т.п., прекращается накопление интегральных параметров 
(объема и массы воды и времени корректной работы) и выдается сообщение об ошибке 
(см. раздел 13 “Характерные неисправности и методы их устранения”).  
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11. Порядок работы 
11.1. Требования к персоналу. 

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим РЭ в полном 
объеме. В случае, если к счетчику подключены устройства, работающие от сети 220 В, 
к работе со счетчиками допускаются лица, ознакомленные с правилами техники без-
опасности на электроустановках напряжением до 1000 В. 

11.2.  Структура меню управления счетчиком. 
Управление счетчиком (вывод необходимой информации на индикатор и зада-

ние режима работы и параметров счетчика) осуществляется посредством выбора необ-
ходимого пункта меню. 

Пункты меню управления счетчиком отображаются в верхней строке индика-
тора.  

Использование меню (переключение пунктов) позволяет получить информацию 
о значениях измеряемых параметров, параметрах счетчика, а также провести поверку 
счетчика. 

Выбор пунктов меню и изменение (ввод, задание, установка) параметров осу-
ществляется с помощью нажатия кнопок управления счетчика. Последовательность 
использования кнопок для выхода на определенный пункт меню и ввода цифрового 
значения параметра или выбора параметра из списка приведено в приложении Г. 

Все измеряемые величины, параметры счетчика и команды управления счетчи-
ком объединены в несколько разделов – режимы управления счетчиком. 

Отдельные служебные режимы («Установка», «Поверка») защищены паролем 
доступа. 

Все режимы описаны в Приложении Г. 
11.2.1.Режим «Индикация основных параметров». 
В режим «Индикация основных параметров» прибор переходит после уста-

новки батареи, после подготовки прибора к работе в режиме «Установка», после 
окончания работы в служебных режимах («Контроль», «Поверка»), а также при ав-
томатическом возврате в режим «Индикация основных параметров» по неактивности 
кнопок. 

В зависимости от варианта исполнения счетчика на индикаторе вычислителя 
отображаются соответствующие данному варианту измеряемые параметры. 

В этом режиме также отображаются сообщения о возникших ошибках или ре-
жима работы прибора.  

В зависимости от режима учета на индикаторе отображаются следующие 
надписи: 

− прибор не в учете - «no rSt»; 
− прибор в учете – никакие дополнительные надписи не высвечиваются; 
− учет остановлен (режим «Стоп») – «StoPPEd». 
Если исчерпывается лимит времени работы (если в приборе установлен режим 

лимита времени), отображается «Cred 4». Это означает, что до окончания лимита вре-
мени осталось 4 дня. 

11.2.2. Режим «Ошибки». 
Меню этого режима появляется только в случае возникновения каких-либо 

ошибок в работе прибора. Этот режим служит для отображения развернутой (не только 
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код, но и текст) информации о текущих ошибках. Можно просмотреть все зафиксиро-
ванные на данных момент ошибки. 

Не влияет на ход измерения. 
11.2.3. Режим «Дополнительных параметры». 
Режим предназначен для отображения второстепенных (редко просматривае-

мых) измеряемых величин. Не влияет на ход измерения. 
При работе в режимах «Индикация основных параметров» и «Индикация допол-

нительных параметров» при возникновении нештатных ситуаций на индикаторе при-
бора индицируются код и характер неисправности (см. раздел 13). 

11.2.4. Режим «Контроль». 
Режим «Контроль» предназначен для индикации параметров, подлежащих кон-

тролю. Режим «Контроль» не прерывает процесс измерения и может использоваться 
как представителями энергонадзора, так и пользователем. В частности, в этом режиме 
отображаются счетчики вхождений в режимы «Установка» и «Поверка». 

11.2.5. Режим «Установка». 
Режим «Установка» используется потребителем при вводе счетчика в эксплуата-

цию и предназначен для установки гидравлического нуля каналов измерения объема 
(необходимая начальная балансировка измерительного тракта), ввода необходимых 
параметров (давления, …), а также для выбора режима учета. 

Необходимо помнить, что после ввода счетчика в эксплуатацию (счетчик в режи-
ме учета «В учете») вход в режим «Поверка» блокируется. Кроме того, блокируются те 
пункты меню «Установка», которые не должны меняться в течение времени нахожде-
ния счетчика в учете. 

11.2.6. Режим «Поверка». 
Режим «Поверка» предназначен для оценки погрешностей измерения и погреш-

ностей вычисления ряда основных метрологический параметров водосчетчика, а также 
для проверки правильности их индикации. 

Режим «Поверка» используется для автоматизации процесса проверки метроло-
гических характеристик водосчетчика при периодической поверке. Поверку может 
осуществлять только предприятие-изготовитель или его уполномоченный представи-
тель с участием госповерителя. 

Описание этого режима дано в «Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика 
поверки». 

11.2.7. Режим «Продление лимита». 
Режим предназначен для ввода пароля при продлении лимита времени. 
«Лимит времени» - специальный режим, при котором блокируется съем любой 

информации со счетчика, если в течение заданного интервала времени не будет введен 
специальный пароль продления. 

В этом меню запрашивается ввод пароля для продления лимита времени работы, 
либо для выключения этого режима. Пароли выдаются для конкретной даты и дей-
ствительны в течение одних суток. 

11.2.8. Описание режима «Ввод пароля». 
Вход в служебные режимы «Установка» и «Поверка» разрешается только после 

ввода соответствующих паролей во избежание несанкционированного доступа к 
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параметрам, хранящимся в памяти вычислителя. Ввод пароля запрашивается после то-
го, как пользователь выбрал соответствующий режим в меню. 

При отгрузке прибора предприятием-изготовителем устанавливаются следующие 
стандартные пароли для служебных режимов: 

 
Таблица 11.1 

РЕЖИМ СТАНДАРТНЫЙ ПАРОЛЬ 
«Установка» 25205757 

В случае необходимости по требованию Заказчика предприятие-изготовитель мо-
жет установить ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРОЛЕЙ для служебных ре-
жимов, что эквивалентно дополнительному ЭЛЕКТРОННОМУ ПЛОМБИРОВА-
НИЮ вычислительного блока и обеспечивает недоступность накопленной измери-
тельной информации посторонним пользователям. 

Пароль представляет собой 8-мизначное целое число, которое необходимо ввести 
для получения доступа к одному из служебных режимов. 

Символы «-» на индикаторе отмечают разряды, в которые необходимо ввести 
цифры пароля.  

Немаскируемое (открытое) значение вводимой цифры отображается только в том 
разряде, в котором производится ввод ее значения (редактирование). 

В процессе ввода пароля нажатие кнопки («Вправо») передвигает курсор на один 
разряд вправо, позволяя изменять отдельные разряды пароля. 

Нажатие кнопки и («Вверх» и «Вниз») – приводит к изменению значения редакти-
руемой цифры. 

Нажатие кнопки («Влево») – означает окончание ввода пароля. 
Если пароль введен верно, прибор переходит в требуемый режим. Если нет, то 

возвращается к вводу пароля. 
Если в течение 2 мин не было нажатия кнопок, то счетчик переходит из режима 

«Ввод пароля» в режим «Индикация основных параметров». 
11.3.  Съем данных со счетчика. 
Кроме визуального считывания информации (с индикатора) в счетчике преду-

смотрено считывание данных по интерфейсу RS232.  
Данные могут быть считаны на компьютер, на устройство съема данных УСД-02 

или на любое другое устройство, работающее с RS232, в котором реализован требуе-
мый протокол считывания данных (например, котроллеры связи со SCADA).  

К этому интерфейсу может быть подключен любой модем, работающий через 
RS232 с поддержкой AT-команд (проводной, GSM/GPRS). 

Считываться может следующая информация: 
− текущее состояние счетчика; 
− журнал событий; 
− архив почасовой; 
− архив посуточный. 

Данные считываются в упакованном двоичном виде, защищенном от сбоев при считы-
вании. 
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12. Техническое обслуживание 
12.1. Памятка представителю инспектирующей службы 

 

12.1.1. Счетчик воды защищен в равной степени от вмешательства как потреби-
теля, так и водоснабжающей организации. Какие-либо изменения параметров водо-
счетчика могут осуществляться только в служебных режимах «Установка» и «Повер-
ка». С целью исключения несанкционированного вмешательства в работу прибора и 
для предотвращения возможных попыток изменить какие-либо приборные константы 
(калибровочные коэффициенты термосопротивлений Kdl и Krc, коэффициент преобра-
зования по расходу, геометрические параметры расходомерного участка), влияющие 
на точность измерений, факт вхождения или пользования этими режимами фиксирует-
ся в режиме «Контроль». Возможность контроля числа вхождений в указанные ре-
жимы эквивалентна механическому способу пломбирования (т.е. заменяет мастичные 
пломбы, клейменые наклейки и др.) и является электронным способом пломбирова-
ния вычислителя. Поэтому основное внимание следует обратить на информацию о ко-
личестве входов в служебные режимы. Отличие этого числа от зафиксированного на 
момент пуска прибора в эксплуатацию (сдачи по акту) должно рассматриваться как 
нарушение пломбы, установленной инспектирующей организацией. В этом случае 
факт вмешательства в работу прибора должен устанавливаться по результатам анализа 
журнала событий. Все действия пользователя, которые могут изменить показания 
счетчика, заносятся в журнал событий с указанием даты и времени события. В случае, 
если в журнале событий зафиксировано вхождение в служебный режим, но не зафик-
сировано никаких действий по изменению параметров счетчика, это означает, что 
пользователь вошел в служебный режим, и тут же вышел из него, не изменяя никаких 
параметров счетчика. В таком случае вмешательства в работу прибора и изменения его 
метрологических характеристик не было. 

В приборе также предусмотрена возможность механического пломбирования 
вычислительного блока с использованием пломбировочных чашек с отверстиями на 
боковых крышках корпуса. 

12.1.2. Перед вводом в эксплуатацию желательно проверить правильность уста-
новки следующих параметров (в дополнение к метрологическим, приведенным в сер-
тификате): 

− систему единиц измерения; 
− учет летнего времени; 
− введенные константы давлений; 
− режим обработки ошибок диапазонов (пп.5.5, 5.6). 
12.1.3.Ввод в эксплуатацию счетчика завершается переводом его в режим «В 

учете». При этом производится сброс (установки в ноль) его интегральных показаний 
(накопленных измерительных данных). После этого изменение всех параметров, влия-
ющих на метрологию, будет запрещено. 

12.1.4. При возникновении сомнения в правильности установки или эксплуата-
ции водосчетчика следует войти в режим «Контроль» и сличить правильность введен-
ных значений температурных коэффициентов термосопротивлений, точных диаметров 
расходомерных участков, расстояний между излучателями датчиков и коэффициентов 
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преобразования расходомерных участков с данными, приведенными в разделе 17 «Па-
раметры и характеристики составных частей счетчика». При этом сличаемые значения 
могут отличаться на величину, не превышающую единицы младшего разряда числа, 
отображаемого на индикаторе счетчика. 

12.1.5. Отличие времени работы от времени корректной работы свидетельствует 
о неправильной эксплуатации водосчетчика (отключение, обрыв или замыкание кабе-
лей датчиков, отсутствие воды и т.п.). Поэтому пломбирование датчиков расхода или 
их разъемов не является обязательным. Однако, в приборе предусмотрена возможность 
механического пломбирования датчиков расхода и их разъемов с использованием со-
ответствующих отверстий в прижимных гайках ДР и корпусах разъемов. 

12.1.6. Для исключения возможности влияния на точность измерения темпера-
туры, необходимо опломбировать механическим способом датчик температуры с ис-
пользованием отверстия в корпусе ДТ.  

12.2. Техническое обслуживание осуществляется представителем обслуживающей 
организации. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию, необходи-
мо выполнять меры безопасности, приведенные в разделе 8. 

12.3.Замена элемента питания. 
Оценка оставшегося времени работы до замены батареи индицируется в меню 

«Контроль» и включена в отчет о текущем состоянии. Замену элемента питания (лити-
евая батарея напряжением 3.6 В) рекомендуется производить не реже одного раза каж-
дые 6 лет. Замена может также выполняться раньше этого срока, или позже, в зависи-
мости от режима эксплуатации счетчика. 

Замена батареи может быть выполнена без снятия счетчика с учета или со сня-
тием с учета (например, при периодической поверке). Батарею для замены нужно зака-
зывать на фирме-изготовителе. Запрещено пытаться установить батареи других типов. 

На батарею распространяется гарантия как на составную часть прибора. В тече-
ние этого периода замена батареи может производиться при условии ее предъявления 
совместно с вычислителем, с которым она отгружалась: их номера зафиксированы в 
разделе 17 РЭ. 

Процесс замены батареи следующий: 
− войти в режим «Установка» пункт «Замена батареи»; 
− после подтверждения необходимости замены счетчик переходит в режим за-

мены батареи, при этом на индикаторе отображается надпись «battEry». Счетчик в 
этом режиме останавливает все измерения и ожидает замены батареи; 

− открутить четыре винта крепления крышки батарейного отсека на задней 
стенке счетчика, вынуть батарею и отсоединить ее от счетчика; 

− подсоединить новую батарею, уложить ее в гнездо таким образом, чтобы 
провод питания не мешал установке крышки отсека; 

− закрыть крышку батарейного отсека и завинтить все винты крепления с та-
ким усилием, чтобы усадить уплотнительную прокладку отсека; 

− нажать кнопку «Вправо» на клавиатуре счетчика. При этом счетчик выйдет 
из режима замены батареи и продолжит измерения. 

Время начала и окончания замены батареи фиксируется в журнале событий, а 
интервал времени замены классифицируется как время простоя счетчика. 
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ВНИМАНИЕ! 
После отключения старой батареи новая батарея должна быть подключена 

в течении 5 минут. В противном случае счетчик выйдет из режима учета со сбро-
сом текущего времени. Это также будет зафиксировано в журнале событий. 

Если после входа в режим замены батареи процедура не была завершена в тече-
ние 10 минут, счетчик выходит из этого режима в стандартный режим измерения. 

Порядок замены батареи показан на рисунке 12.1. 
                                  

                                     

                               
 

Рис. 12.1. Замена батареи 
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12.4.Регламентируется два вида технического обслуживания: №1 и №2. 

12.4.1. Техническое обслуживание №1 проводится на месте эксплуатации 
счетчиков один раз в шесть месяцев и включает внешний осмотр и проверку работо-
способности. 

При техническом обслуживании №1 визуально проверяются: 
− отсутствие течи в местах монтажа составных частей счетчиков в трубопровод; 
− надежность контактных соединений; 
− отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы; 
− целостность изоляции соединительных кабелей; 
− возможность индикации измерительной информации в соответствии с п.11.2.1. 
Рекомендуется произвести очистку налета с поверхности датчиков расхода с ис-

пользованием моющих средств, слабых растворов щелочей или кислот (без примене-
ния механических способов очистки). При длительном отключении воды рекомендует-
ся перевести счетчик в режим «Останов» и обеспечить гарантированное отсутствие во-
ды в расходомерном участке. 

12.4.2. Техническое обслуживание №2 счетчиков проводится перед выполне-
нием периодической поверки счетчика.  

При техническом обслуживании №2 производятся: 
− операции, предусмотренные техническим обслуживанием №1; 
− осмотр внутренней поверхности РУ на предмет наличия отложений; 
− в случае обнаружения существенных отложений требуется разборка и очистка 

РУ  и демонтаж и очистка ТС. 
 
Внимание! Разборка и очистка РУ-20 и РУ-25 проводится только на фирме-
изготовителе или на авторизованных пунктах поверки.  
 

  Разборка и очистка РУ производится следующим образом: 
− произвести демонтаж ультразвуковых датчиков расхода (кроме РУ-20); 
− демонтировать РУ из трубопровода (если это возможно); 
− произвести внешний осмотр РУ и, при необходимости, механически очистить 

его внутреннюю поверхность от отложений; 
− промыть внутреннюю поверхность РУ раствором синтетического моющего 

средства любого типа, а затем водой. 
12.5. Счетчики представляются на поверку после проведения технического об-

служивания №2. Межповерочный интервал – не более 4-х лет. На поверку представля-
ется вычислитель, ультразвуковые ДР, датчики температуры, расходомерные участки. 
РУ-20 представляется в сборе с целыми пломбами на ДР. 

12.6. Сведения об утилизации.  
Прибор содержит электронные компоненты, металл, пластик, литиевый элемент 

питания. Утилизировать согласно требованиям действующего законодательства. 
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13. Характерные неисправности и методы их устранения 
В процессе работы счетчик постоянно контролирует работоспособность как своих 

внутренних узлов, так и подключенных к нему датчиков (расхода, температуры, и т.д.).  
Диагностируемые ошибки подразделяются на группы в соответствии с приорите-

том (важностью для осуществления нормального измерения). Чем меньше номер груп-
пы, тем больше важность ошибки. Кроме того, в код ошибки включается ее номер и 
номер измерительного канала, в котором произошла ошибка. 

Отображаемая на индикаторе ошибка выглядит следующим образом (пример): 
Er 1_3_1  
Здесь 1_3_1 – код ошибки, который состоит из группы (первая цифра), номера 

ошибки (вторая цифра) и номера измерительного канала (третья цифра). В данном 
случае номер измерительного канала – номер датчика температуры. Одновременно 
может отображаться только одна ошибка. Для просмотра всех ошибок нужно восполь-
зоваться режимом «Ошибки». 

13.1. Системные ошибки. 
Как указывалось выше, чем меньше номер группы ошибки, тем выше ее приори-

тет. Вне всяких приоритетов стоят системные ошибки – ошибки внутренней аппарату-
ры счетчика, которые вообще исключают возможность функционирования счетчика. 
При возникновении таких ошибок ни один параметр не измеряется и не производится 
накопление никаких параметров. Такие ошибки отображаются на индикаторе следую-
щим образом (пример): 

«SYSErr02» 
Номер указывает на тип ошибки. При возможности (если неисправность позволя-

ет) системные ошибки заносятся в журнал событий с некоторой текстовой расшифров-
кой. 

В случае возникновения системной ошибки счетчик должен быть доставлен на 
фирму для ремонта. 

13.2.  Ошибки группы «0». 
В группу «0» входят следующие ошибки: 
− «0_1_0» - Ошибка блока измерителя расхода. Невозможно измерение расхода 

по обоим каналам. 
− «0_2_0» - Ошибка АЦП. Невозможно измерение температур по всем каналам. 
− «0_3_0» - Ошибка калибровки измерителя температуры. Каким-либо образом 

исказились параметры калибровки. 
− «0_4_0» - Ошибка калибровки измерителя давления. Каким-либо образом иска-

зились параметры калибровки. 
13.3.Ошибки группы «1». 
В данную группу входят ошибки, связанные с измерением температуры (значок 

«x» указывает номер канала): 
− «1_1_x» - обрыв ДТx. 
− «1_2_x» - замыкание ДТx. 
− «1_3_x» - неисправен ДТx. Сопротивление указанного ДТ выходит за допусти-

мые пределы. 
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− «1_4_x» - ошибка коэффициентов ДТx. В процессе ручного ввода коэффициен-
тов калибровки указанного ДТ произошла ошибка. Эта ошибка может возникать после 
калибровки ДТ и ручного ввода новых значений коэффициентов в процессе поверки 
счетчика. 

− «1_5_x» - ДТx ниже допуска. Измеряемая указанным ДТ температура ниже до-
пустимой (ниже -50 ºC). 

− «1_6_x» - ДТx выше допуска. Измеряемая указанным ДТ температура выше 
максимально допустимой (выше +150  ºC). 

Если ДТ, в котором произошла ошибка, участвует в измерении расхода, то соот-
ветствующий канал измерения расхода также перестает измерять. 

13.4.Ошибки группы «2». 
В данную группу входят ошибки измерения расхода по какой-либо паре датчиков 

расхода (хорде прохождения сигнала). 
− «2_1_x» - ошибка датчиков расхода в хорде «x». Эта ошибка может быть вы-

звана следующими причинами: 
− неисправностью датчиков расхода; 
− неисправностью кабеля датчиков расхода – обрыв или замыкание; 
− отсутствием воды в РУ. 
13.5.Ошибки группы «3». 
В данную группу входят ошибки измерения расхода в РУ. Ошибка измерения од-

ной из хорд необязательно приводит к ошибке измерения расхода в РУ. Например, ес-
ли используется многохордовый РУ. 

− «3_1_x» - измерение РУx. Невозможно измерить расход в указанном РУ.  
− «3_2_x» - температура РУx. Вследствие неисправности ДТ, измеряющего тем-

пературу в указанном РУ становится невозможным измерение расхода. При этой 
ошибке всегда есть ошибка измерения ДТ. Эта ошибка отображается (и заносится в 
архив ошибок) для того, чтобы яснее определить взаимосвязь между ошибкой измере-
ния температуры и ошибкой измерения расхода. 

− «3_3_x» -  большая скорость в РУx. Объемный расход в указанном РУ превы-
шает максимально допустимый для данного типа РУ более, чем в 2 раза. 

− «3_4_x» - расход РУx – в диапазоне  от 0.5Q1 до Q1. Накопление объема зависит 
от режима фиксации этой ошибки (пп.5.5, 5.6). 

− «3_5_x» - расход РУx выше Q4. Накопление объема зависит от режима фикса-
ции этой ошибки (пп.5.5, 5.6). 

13.6. Ошибки группы «6». 
В данную группу входят ошибки измерения давления (значок «x» указывает но-

мер канала): 
− «6_1_x» - ДДx ниже допуска. Измеряемое давление ниже нуля. Это может быть 

связано либо с условиями на объекте (каким-либо образом создалось разрежение), ли-
бо с поломкой соответствующего ДД. 

− «6_2_x» - ДДx выше допуска. Измеряемое давление выше 2 МПа. Это может 
быть вызвано как повышенным давлением на объекте, так и неисправностью ДД. 

−  «6_3_x» - Неверно заданы параметры ДДx. 
Ошибки измерения давления не сказываются на измерении расхода. 
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В почасовых и посуточных отчетах присутствует значение длительности ошибок 
(Тош). Это значение включает в себя ошибки, связанные с каналом измерения расхода, 
и которые приводят к невозможности измерения расхода. Сюда входят ошибки расхо-
домера и ошибки измерения температуры РУ. 

Кроме того, в распечатках есть поле «Типы ош.», в котором отображается наличие 
того или иного типа ошибки. Всего может быть отображено до 4-х различных типов 
ошибок в течение часа и до 8-ти типов ошибок в течение суток. Ошибка отображается 
на распечатке только в том случае, если ее длительность превышает 1 минуту. 

Ошибки отображаются буквами латинского алфавита. Каждому типу ошибок при-
своена своя буква: 

А – системные ошибки (ошибки группы 0); 
B – ошибки измерения температуры (ошибки группы 1); 
С – ошибки измерения расхода (ошибки группы 3); 
D – ошибки измерения расхода (группа 2); 
F – ошибки измерения давления (группа 6); 
 
Например, запись «BD» обозначает, что были ошибки группы 1 и группы 2. Более 

подробную информацию об этих ошибках можно получить из распечатки архива оши-
бок. 

В распечатке архива ошибок указывается код ошибки в описанном выше формате 
и длительность этой ошибки в часах. В течение одного часа может фиксироваться (в 
архиве) до 4-ех разнотипных ошибок, и за сутки – до 8-ти разнотипных ошибок. Если 
количество ошибок оказывается больше указанного числа, сохраняются наиболее зна-
чимые. Например, ошибка одного ДТ может повлечь за собой еще несколько других 
ошибок, в этом случае будет отображена только ошибка ДТ. 

Примеры распечаток архивов ошибок приведены в приложении Д. 
 

Перечень характерных неисправностей и методы их устранения приведены 
в таблице 13.1.  

Таблица 13.1.  
Внешнее проявление неис-

правности 
Вероятная причина Метод устранения 

1. Отсутствует индикация 
на индикаторе 

Полностью разряжена 
или не установлена ба-
тарея. 

Заменить (установить) ба-
тарею питания. 

2. Счетчик не реагирует на 
нажатие кнопок 

Неисправен вычисли-
тель 

Произвести ремонт вычис-
лителя 

Примечание: ремонт вычислителя производится специализированным подразде-
лением предприятия-изготовителя. 
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14. Хранение 
14.1. Хранение водосчетчика может производиться в отапливаемом или неотапли-

ваемом хранилище. 
 

Срок хранения счетчиков: 
− в отапливаемом хранилище - не менее 10 лет; 
− в неотапливаемом хранилище - не менее 5 лет. 
14.2.Условия хранения счетчиков: 
в отапливаемом хранилище: 
− температура окружающего воздуха - от 0 до 50 °С; 
− относительная влажность окружающего воздуха - до 80 % при температуре 

30 °С и ниже без конденсации влаги; 
1) в неотапливаемом хранилище: 
− температура окружающего воздуха от минус 5 °С до 50 °С; 
− относительная влажность окружающего воздуха - до 95 % при температуре 

35 °С и ниже без конденсации влаги. 
 14.3.При длительном хранении в неотапливаемом хранилище счетчики должны 

быть помещены в дополнительный чехол из пленки полиэтиленовой. 

15. Транспортирование 
15.1.  Счетчики допускается транспортировать всеми видами транспорта в упаков-

ке, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. 
При транспортировании воздушным транспортом батарея питания должна быть 

отключена и извлечена из счетчика. Счетчики в упаковке должны размещаться в гер-
метизированных отсеках. 

15.2.  Условия транспортирования: 
 

− температура окружающего воздуха: 
− для вычислителя - от минус 20 °С до 55 °С; 
− для РУ - от минус 50 °С до 70 °С; 
− относительная влажность окружающего воздуха - до 98 % при температуре 

35 °С; 
− транспортная тряска с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в 

минуту. 
15.3.  Счетчики устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне 

частот от 5 до 35 Гц амплитудой до 0.35 мм. 
15.4.  При погрузке и разгрузке счетчиков не допускается их бросать. 
15.5. При погрузке в транспортное средство РУ и укладочный ящик с вычислите-

лем следует закрепить с целью исключения возможности произвольного перемещения.
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16. Гарантии изготовителя 
16.1.  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых водо-

счетчиков всем требованиям технических условий на них в течение 48 месяцев с мо-
мента отгрузки при соблюдении потребителем следующих условий: 

− установка и пуско-наладка водосчетчика произведена организацией, имею-
щей разрешение предприятия-изготовителя на проведение данных работ; 

− наличие в разделе 19 РЭ отметки организации, произведшей установку и пус-
ко-наладку водосчетчика; 

− условия эксплуатации, транспортирования и хранения соответствуют огово-
ренным в разделах 8-11, 14 и 15 «Руководства по эксплуатации». 

16.2.  Гарантии предусматривают замену дефектных деталей и проверку работо-
способности прибора на территории сервисного центра предприятия-изготовителя. 

16.3.  Гарантии распространяются на дефекты составных частей прибора, входя-
щих в комплект поставки, причиной которых явились дефекты изготовления, дефекты 
материалов и комплектующих изделий. 

Гарантия не распространяется на составные части прибора, выпускаемые дру-
гими производителями. Гарантийный срок на эти составные части определяется гаран-
тией производителя этих компонентов. В частности, это касается датчиков давления и 
внешних блоков питания. 

16.4.  Неисправный прибор необходимо доставить на предприятие-изготовитель 
для тестирования и ремонта. 

16.5.  Ни при каких обстоятельствах не следует вскрывать вычислительный блок 
(нарушать целостность пломб) до возврата прибора на предприятие-изготовитель. 

16.6.  Гарантии не предусматривают компенсации затрат на демонтаж, возврат и 
повторный монтаж прибора, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправ-
ностью. 

16.7.  В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потреби-
тель должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю по адресу:  

03062, г. Киев, ул. Кулибина, 3, фирма “Семпал Ко Лтд”, 

Тел./факс: (044) 239-21-97, 239-21-98. 
16.8.  Рекламацию на водосчетчик не предъявляют в следующих случаях: 
− установка и пуско-наладка произведена организацией, не имеющей разреше-

ния предприятия-изготовителя на проведение данных работ; 
− нарушение сохранности пломб на блоке вычислителя; 
− истечение гарантийного срока; 
− нарушение потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирова-

ния, предусмотренных эксплуатационной документацией. 
16.9.  По окончании гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслу-

живание предприятие-изготовитель производит платный ремонт водосчетчиков. 



 48 

 

17. Параметры и характеристики составных частей счетчика  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Свидетельство о приемке и первичной поверке 
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19. Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках, перенастройках 
19.1. Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках и перенастройках при-

ведены в таблице 19.1. 
 Таблица 19.1 
Дата Наименование ра-

боты 
Кто проводил Подпись и оттиск 

клейма 

    

20. Сведения о периодических поверках 
20.1. Сведения о периодических поверках приведены в таблице 20.1 

Заводской 
номер 

Дата поверки Срок очеред-
ной поверки 

Подпись пове-
рителя 

Клеймо 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А (обязательное) 

Структура обозначения счетчиков при их заказе 
 
Пример записи: «Счетчик воды SVTU11В – М1  - 3 – RU50/RU50 – 4b45p/4/0 

– 3/5 – 3/5/0 – 3/5 – 1/2» 
 
Расшифровка полей записи: 

SVTU11В - М1 – 3 – RU50/RU50n – 4b45p/4/0 – 3/5 – 
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Приложение Б (рекомендуемое) 
       Принципиальные схемы установки счетчиков  
         для различных вариантов исполнения 

 
Вариант исполнения 1 

 

 
Один водосчетчик 

Рисунок Б.1 
 
 

Вариант исполнения 1/1 
 

 
 

Один водосчетчик, T задается программно 
Рисунок Б.2 

 
 
 
 

Вариант исполнения 3 
 

 
 

Два независимых водосчетчика 
Рисунок Б.3 

Трубопровод 2    T2 

Трубопровод 1  T1 

Водосчетчик   
Вычислитель 

Водосчетчик 

Q1 

Q2 

 

Q 

(Водосчетчик) 
Вычислитель 

Т 

    Q 

(Водосчетчик) 
Вычислитель 
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Приложение В (справочное) 

Габаритные и установочные размеры вычислителя 
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Приложение Г (справочное) 
Меню управления счетчиком 
 

 
 

Условные обозначения

 - «Вправо»,

Переход при нажатии соответствующей кнопки 
(в данном случае кнопки «Вправо»)

"Канал 3"

Означает, что продолжение 
находится на другой странице с 
соответствующим заголовком

«Канал 3»

Эти значки отображают кнопки, которые имеют следующие 
функциональные назначения соответственно:

- «Вверх», - «Вниз», - «Влево»

Отображение пунктов меню на индикаторе

Вид индикатора в основном режиме работы.
Отображается тип индицируемой величины и ее 
значение с размерностью

Редактирование параметра включает в себя три стадии:
- индикация текущего значения параметра;
- непосредственно процесс редактирования начинается по кнопке «Вправо»;
- индикация результата редактирования после окончания редактирования.

После нажатия «Вправо» редактируемый разряд числа начинает мигать.

Пункты меню, отмеченные () индицируются только при соответствующем 
варианте исполнения  счетчика. 

    t3
123.56         °C

1.3. Масса канал 1

12345678   t
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Редактирование цифрового значения.
Редактируемый разряд числа мигает. Изменение разряда 
производится кнопками «Вверх» и «Вниз». Переход к 
следующему разряду - кнопкой «Вправо». После достижения 
крайнего правого разряда курсор переходит на первый 
разряд. Окончание редактирования происходит при нажатии 
кнопки «Влево», после чего мигание разряда прекращается и 
на индикаторе отображается сохраненное значение 
параметра. В случае редактирования чисел с плавающей 
точкой конечное число может отличаться от введенного на 
единицу младшего разряда, что связано с особенностью 
внутреннего представления данных.

Выбор варианта из списка.
При выборе пункта меню для изменения параметра из списка 
возможных значений в верхней строке в правой части 
отображается текущее значение параметра, обрамленное 
символами «_». После нажатия кнопки «Вправо» эти символы 
изменяются на «}  |», что говорит о начале редактирования.
Изменение значения параметра производится кнопками 
«Вверх» и «Вниз». Окончание редактирования - по кнопке 
«Влево». После чего отображается введенное значение.

Если в процессе редактирования выяснилось, что параметр нужно оставить 
без изменения (например, ошибочно нажата кнопка «Ввод»), можно прервать 
редактирование, оставив параметр в первоначальном состоянии, нажав 
одновременно кнопки «Вверх» и «Вниз».

Замечания:
1. Следует учесть, что при удержании любой кнопки в нажатом состоянии 
через 0.5 с начнется автоповтор нажатой кнопки с интервалом 3 раза в 
секунду.
Если в течение 2 мин не было нажатия кнопок, то счетчик переходит из выбора 
режима или ввода пароля в режим «Индикация основных параметров».

2. В процессе ввода параметров могут возникать ошибки ввода, связанные с 
некорректно введенными данными. В этом случае на индикаторе 
высвечивается диагностическое сообщение о наличии ошибки. Нажатие любой 
кнопки в этом случае приводит к отключению сообщения и возврату к 
предыдущему пункту меню

Существуют два режима редактирования:
- редактирование цифрового значения
- выбор варианта из списка

3.3.2.1 ДД1 Iвых0

04.00         mA

3.9.5 Имп.вых 2  _кан 1_
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Режим индикации основных параметров 

 
  

  t2
123.56         °C

    t3
123.56         °C

      Q1
123.56    m3/h

        Q2
123.56    m3/h

                     P1
3.56          MPa

                       P2
3.56          MPa

Измеряемые 
давления

Измеряемые 
расходы

Измеряемые 
температуры

t1
123.56         °C

1.1. Объем канал 1

12345678 m3

1.2. Объем канал 2

12345678 m3

1.3. Масса канал 1

12345678   t

1.4. Масса канал 2

12345678   t

1.9. Время работы

12345678   h

1. Доп. параметры

1.10. Время ошибок

0.0000678   h

1.11. Текущее время

12.34.45

1.12. Текущая дата

04-07-08

2. Контроль

3. Установка

4. Поверка

«Режим 
КОНТРОЛЬ»

«Режим 
УСТАНОВКА»

«Режим 
ПОВЕРКА»

0. Ошибки


Ош. Обрыв ДТ1

Er 1_0_1

Отображение текущих ошибок.
Пункт меню отображается только в том случае, если 
есть ошибки
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Режим «Контроль» 
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Режим «Установка» 

 
3.1 Установка нуля

3.2 Формат архива

3.3 Парам. ДД

3.5 Давления

3.4 Тхв

12.3              °С

3.6 Авт.летнее время 3.6 Авт.лето  >Да <
Использовать или нет 
автоматический 
переход на летнее 
время

3.7 Время

12.34.56

Установка текущего времени. 
Если прибор в режиме  «В учете» 
или «Стоп» редактироваться могут 
только минуты и секунды.

3.8 Дата

01_01_09

Установка текущей даты. Только 
если прибор в режиме  «Не в 
учете»

3.2 Архив >Масса<
Формат данных архива - 
Объем или масса

Ввод температуры холодной воды. 
Для тех вариантов, в которых она 
используется

Пункты меню, отмеченные (*) видны только 
при работе счетчика в режиме «Не в учете»









"Установка нуля"

"Параметры ДД"

"Давления"

УСТАНОВКА

3.14 Режим учета 3.12 Реж. >Не в учете<

Выбор режима учета
«В учете» - в этом режиме производится учет тепла – прибор в нормальном 
рабочем режиме. Изменение параметров счетчика запрещено.
«Не в учете» - исходное состояние после выпуска. Прибор не выполняет 
коммерческий учет тепла. Возможно изменение параметров счетчика.
«Стоп» - Измерение параметров остановлено. Ошибки не отображаются, 
интегральные параметры не накапливаются. Этот режим используется для 
отключения в летний период, например, когда нет воды.

3.13 Замена батареи 3.11 Сменить батарею

bAttery

Пока отображается эта надпись необходимо выполнить 
замену батареи. В это время все измерения 
остановлены и на кнопки прибор не реагирует. Если 
замена не производится в течение 5 минут, режим 
отменяется.
Если батарея отключена и длительное время не 
подключается новая, счетчик полностью отключается и 
переходит в режим «Не в учете»

3.11 Имп. выходы
"Имп. выходы"

3.12 Ош.диапазона

Режим обработки ошибок диапазона.
- «Не обраб.» - ошибки не фиксируются
- «Только фикс.» - ошибки фиксируются, но вычисление тепла продолжается
- «Обраб.» - ошибки фиксируются и останавливается накопление

3.10 Контракт.час
Установка контрактного часа завершения суток для 
формирования посуточных архивов (от 0 до 23)
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 «Установка / Установка нуля»  

 
«Установка / Параметры ДД» 

 

3.1.1 Уст.0 Все каналы

3.1.2 Уст.0 Канал 1

3.1.3 Уст.0 Канал 2

3.1.1 Старт устан. 0

3.1.1 Уст.0 Все каналы

-123 678    24

Нажатие любой кнопки – 
прерывание процесса

Отображается процесс установки нуля.
Индицируется кол-во выборок и 
условные коды для каждой из пар 
датчиков расхода

3.1.1 Уст.0 Завершено

GOOd

После завершения процесса 
индицируется результат операции 
установки нуля
“GOOd” - успешное завершение
“Error” - ошибка

Нажатие любой кнопки

Установка нуля

Параметры ДД

3.3.1 Кол-во ДД

1
Вводится кол-во 
подключенных ДД (от 0 до 2)

3.3.2 Парам. ДД 1

3.3.3 Парам. ДД 2

3.3.2.1 ДД1 Iвых0

04.00         mA

3.3.2.2 ДД1 P0

00.00       MPa

3.3.2.3 ДД1 Iвых1

20.00         mA

3.3.2.4 ДД1 P1

02.00        MPa

Вводятся две точки характеристики 
ДД.
Для каждой точки вводится значение 
выходного параметра (ток) ДД и 
значение давления.
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Режим «Установка/ Давления» 

 

Давления

3.5.1 Pп

3.5.2 Pобр

3.5.3 Pхв

Ввод значения константы для 
выбранного давления.

Выбирается источник значений для выбранного 
давления – «константа», «ДД1» или «ДД2».
Если выбрано использование измеряемых 
давлений (ДД1 или ДД2), то в случае 
неисправности ДД в расчетах будет 
использоваться введенное значение константы.

3.5.1.2 Pп источн. 3.5.1.2 Pп   >ДД1<

3.5.1.1 Pп конст.

01.34        MPa

3.5.3 Pхв конст.

01.34        MPa

Ввод значения константы давления 
холодной воды.
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 Режим «Установка / Импульсные выходы» 

 

Имп. выходы

3.9.1 Имп. Вых 1 инфо

3.9.3 Имп. Вых 1 Вес

200           P/L

3.9.4 Имп. Вых 2 инфо

3.9.6 Имп. Вых 2 Вес

200           P/L

3.9.1 Имп.вых 1_Масса_
Выбор информационного параметра 
для импульсного выхода 1.
- Объем
- Масса

Выбор информационного параметра 
для импульсного выхода 2.
- Объем
- Масса

3.9.3 Имп. Вых 1 Вес

200           P/L

Вводится вес импульса для канала 1.
P/L – имп./л (объем)
P/t – имп. /т (масса)

3.9.4 Имп.вых 2_Масса_

3.9.6 Имп. Вых 2 Вес

200           P/L

Вводится вес импульса для канала 2.
P/L – имп./л (объем)
P/t – имп. /т (масса)

3.9.2 Имп. Вых 1 канал 3.9.2 Имп.вых 1  _кан 1_ Выбор информационного канала 
(канала расхода) для имп. выхода 1

3.9.5 Имп. Вых 2 канал 3.9.5 Имп.вых 2  _кан 1_ Выбор информационного канала 
(канала расхода) для имп. выхода 2
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Приложение Д  (справочное) 
 Примеры форм отчетов, сформированных программой «Sempal Device Manager» 

Пример почасового отчета 

Пример посуточного отчета 

 
 

Пример отчета об ошибках 

 
 

Пример распечатки журнала событий 
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Пример распечатки текущих и накопленных данных 
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Приложение Е (справочное) 

Схемы общеприборного кабеля 

 
Примечание. Нумерация линий связей на рисунках приведена в соответствии с 

таблицами 9.4, 9.5. 

К РУ1 

К вычислителю К датчикам и внешним устройствам 

Обще- 
приборный 

разъем 

К ДТ  

Интерфейс RS232 

Х1 
Х2 

ДР 1 

ДР 2 

ДР 3 

ДР 4 

ДТ 1 

ДТ 2 

ДТ 3 

Х4 

Х3 

Х5 

Х6 

Х7 

Х8 

К РУ2 

 D1 

A11 

A12 

A22 

A21 

B1 

B3 

B2 

Х10 

К ДД  

Импульсные выходы  
D4 Х11 

C2 ДД2 

C1 ДД1 
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Принципиальная схема общеприборного кабеля 

 

Х6
ДT1

4
3
2
1

UH1
IH1

ДT2
Х7

Х8
ДT3

B1

IL1
UL1 35

3

UH
IH

IL
UL

UH2
IH2

20
B2

IL2
UL2 21

UH
IH

IL
UL

UH3
IH3

34
B3

IL3
UL3

UH
IH

IL
UL

19

22

Х2

Flow+
ДР16

4
2

7

устройствам
К датчикам и внешним

СВТУ-11

FlowSens11+
FlowSens11- 31

Flow-

ДР2
Х3

1FlowSens12+
17FlowSens12-

Х4
ДР3FlowSens21- 32

FlowSens21+ 1

Х5
ДР4FlowSens22- 33

FlowSens22+ 18

A11

A12

A21

A22

вычислителя
К разъему Х1 

X1

16

36
5

4
7

6

Х9
7
6
2
1PulsOut1

39
D49

PulsOut2
PulsOutGND 25

PulsOut1
PulsOut2
GND

9
8

GND
GND
GND

выходов
Разъем импульсных

Х10
4
7
3
2D1

5 GND

Разъем компьютерный
TxD

14RxD
43

30

29
15

RTS
DTR
GNDRS

TxD
RxD
RTS
DTR

PressIn1
24

C18
PressGND

Желтый
Зеленый (черный)

PressIn1
PressGND

PressIn2
PressGND

38PressIn2 C2 Желтый
Зеленый (черный)

DD1
X11

DD2
X12

Flow-
Flow-

Flow+

Flow-
Flow-
Flow-

Flow+

Flow-
Flow-
Flow-

Flow+

Flow-
Flow-
Flow-

6
4
2

7

6
4
2

7

6
4
2

7

4
3
2
1

4
3
2
1
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Подключение датчиков давления 

Блок 
питания

 
Подключение ДД при использовании внешнего блока питания. 
Напряжение внешнего источника питания ДД должно быть в диапазоне от 15 до 

28 В при использовании ДД, поставляемых с прибором. 
Если используются ДД пользователя, напряжение их питания определяется требо-

ваниями используемых ДД. 
 

Цоколевка разъемов 

  
 
 
 

кабельной розетки М8 
 

к.5

к.6

к.1

к.9

Вид Е Вид Ж к.1

к.6

к.5

к.9

Ж

вилки DB-9M розетки DB-9F

Е  

AВид

A

к.30

к.44

(общеприборного разъема)
вилки DHS-44M

к.1к.16

к.31

к.15
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Приложение Ж  (справочное) 
  Схема установки датчика давления 

Рекомендуемая схема установки датчика давления (на примере датчика 
CTU8300GQ6) и размеры отборных устройств давления 

 

Датчик

Штуцер 1/2"х1/4"

22

ШИМН.716161.004

CTU8300GQ6

Прокладка

датчика
Разъем

CTU8300GQ6

(Футорка)

Вентиль шаровый
с краном Маевского

20

Кронштейн

Основание

в зависимости
от типа основания

Винт или шуруп 

Уплотнение паклей или лентой ФУМ

Прокладка
Хомут

(вилка)

14

min

Труба 14х1,6  ГОСТ 8734-86
(например, см.
давления
Отборное устройство

ЗК4-274.10-90)
("трубка Петерсона")

Прокладка
ШИМН.754176.011

ШИМН.754176.011-01

Отборное устройство для подающего

Трубопровод

450

14*

38
0

Трубопровод

30
0

трубопровода

160

DN-...

DN-...

14*

12
0

обратного трубопровода
Отборное устройство для

1,
2.

..2
 м

м

 
1. Датчик устанавливается в строго вертикальном положении (см. рисунок). 
2. В случае несоответствия воды техническим требованиям для предотвращения 

попадания на чувствительный элемент (диафрагму) датчика полимеризующихся, кри-
сталлизующихся и иных загрязнений необходимо устанавливать мембранный раздели-
тель с применением разделительной кремнийорганической жидкости №2. 

3. Длина дистанционных трубок должна обеспечивать охлаждение воды до темпе-
ратуры не выше 70 °C. 
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Приложение И (справочное) 

                Габаритные, присоединительные размеры и массы  РУ 
Таблица И1. 

Условное 
обозначение 

РУ 

Диаметр 
условного 
прохода, 

мм 

Номинальные габаритные и установочные разме-
ры РУ, мм n, 

шт. 

Масса, кг, не 
более (без кре-
пежных изде-

лий) 
DN L DФ H D d d1 РУ фланцев 

РУ-20 20 160 ∅253 54 ∅20 - - - 1.0 0.91 
РУ-25 25 160 ∅273 54 ∅23 - - - 1.0 0.91 
РУ-32 32 180 ∅403 79 ∅32 - - - 1.2 3.51 
РУ-40 40 200 ∅473 86 ∅40 - - - 1.4 5.01 
РУ-50 50 180 ∅122 - ∅50 ∅102 

∅11 
6 

4.8 2.2 
РУ-65 65 200 ∅144 - ∅63 ∅124 5.8 2.9 
РУ-80 80 210 ∅155 - ∅79 ∅135 6.9 3.2 
РУ-100 100 230 ∅184 230 ∅(95…105)2 ∅164 8 7.8 4.1 
РУ-125 125 265 ∅210 270 ∅(119…131)2 ∅190 10 10.6 5.2 
РУ-150 150 315 ∅236 296 ∅(143…156)2 ∅212 ∅13 20.0 7.7 

РУ-200 1x 200 540 ∅335 360 ∅190 
∅295 ∅22 

12 

55 
22 ∅205 59 

РУ-200 2x 317 ∅205 65 

РУ-250 1x 250 620 ∅405 415 ∅235 
∅355 

∅26 

74 
30 ∅255 82 

РУ-250 2x 358 ∅255 88 

РУ-300 1x 300 680 ∅460 465 ∅285 
∅410 

95 
36 ∅310 103 

РУ-300 2x 405 ∅310 109 

РУ-350 1x 350 740 ∅520 515 ∅335 
∅470 

16 

125 
52 ∅360 134 

РУ-350 2x 447 ∅360 140 

РУ-400 1x 400 820 ∅580 565 ∅385 
∅525 ∅30 

151 
58 ∅410 161 

РУ-400 2x 490 ∅410 167 
1 Вес прямолинейных участков с гайками.  
2 Номинальные значения диаметра канала D кратны 1 мм 
3 Наружный диаметр прямолинейного участка 
1x – однолучевой РУ 
2x – двухлучевой РУ 

Примечания 
1 Допускается увеличение общей длины РУ за счет изменения длины участков РУ до и после мест установки 

ультразвуковых датчиков расхода. 
2 DN – обозначение диаметра условного прохода, численное значение которого приблизительно равно внут-

реннему диаметру присоединяемых частей в месте соединения (в соответствии с ГОСТ 28338). 
При контроле типоразмера расходомерного участка (РУ) из комплекта поставки на соответствие 

указанному в разделе 17 “Параметры и характеристики составных частей счетчика” идентификация 
типоразмера  производится по нанесенной на тело РУ маркировке , DN, при этом число в условном 
обозначении РУ соответствует числу в обозначении DN (см. таблицу 4.2). 

,Пример: 
маркировка “DN 32” нанесена на расходомерный участок с условным обозначением РУ-32. Следующий элемент марки-
ровки “РN 16” (или “Ру 16”) означает, что данный расходомерный участок предназначен для использования в сетях теп-
ло- или водоснабжения с избыточным давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2). 
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L

dd

G

sL
(входной) (выходной)(длина РУ)

(монтажная длина)

1

1d

1

31115 23509 23025

Типоразмер РУ

1620

Размеры,  мм

59
160

L

280

L1

2059

1

25

d d1

50G 1 1/4"-À

G 1"-A

G

41

s

Габаритные и присоединительные размеры комплекта резьбовых РУ DN 20 и DN 25

К трубопроводу

ДР1

Типоразмер РУ
(условный проход) давление

Условное

для пломбиров. ДР
Отв. (2 шт.)

Заводской № РУ
(показан условно)

/0243

A
A

Гайка накидная

Прокладка
Патрубок

Участок расходомерный (РУ DN ...)
в сборе с датчиками расхода  (ДР,   2 шт.) 

-  2 шт.
-  2 шт.
-  2 шт.

Отв.
для пломбиров. гаек

ДР2

30

размер для ключа
(удержание РУ)

(длина - см. черт. и табл.)

(2х2 шт.)
"Направление потока"

Стрелка

Винт установочный ДР (2х2 шт.)
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Фланец

Участок расходомерный  (РУ  DN...)

Болт А. М12-6gx50. 88. 35.019

Датчик расхода (ДР)
Прокладка

Гайка  А. М12-6Н. 9. 35.019
Гайка  А. М8-6Н. 9. 35.019

16
266238

236

L d1 DL

200

L

Размеры,  мм

20

Типоразмер РУ

268

25

2

Болт установочный

датчик расхода 2

A

95

106

/
2

02
43

(монтажная длина)
L

(длина РУ)
L

L

для пломбиров. ДР
отверстие

A

A

d

a

Фланцы поз.2 с болтами поз.5, 6 и гайками

датчик расхода (ДР) 1

условно не показаны

D

a

13

14

a

1
2

Габаритные и присоединительные размеры комплекта РУ DN 20 и DN 25 с DIN (ISO) фланцами

(2 шт.)

(условный проход)
Типоразмер РУ

давление
Условное

Стрелка

Разделитель

Заводской № РУ
(показан условно)

исполнение РУ
Конструктивное

изготовителя РУ
Товарный знак

-  2 шт.

-  2 шт.
-  4 шт.

-  2 шт.

-  8 шт.
-  2 шт.
-  2 шт.

в сборе с датчиками расхода  (2 шт.) 

Разъем (розетка)

Винт установочный ДР

20.1

25

105

115
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L
L (монтажная длина)

16

8

6

Примеч.

280230100

Типоразмер РУ

Размеры,  мм

50
65
80

D

200 250

210 260

L

180

L

230

1

Вид фланца РУ-100

D
(длина РУ)

1

Габаритные и присоединительные размеры комплекта РУ DN 50 ... DN 100

n
(шт/флан.)

Условный проход

Условное давление

O11n отв.
ф

фD
Датчик расхода  (ДР)
Участок расходомерный (РУ DN ...)

-  2 шт.
Гайка прижимная  ДР -  2 шт.

с кольцом

для пломбиров. ДР
Отверстие(2 шт.)

ДР 2Кольцо уплотнительное

ДР 1

A

Фланец

Болт  А. М10-6gx50. 88. 35.019
Прокладка

Гайка  А. М10-6Н. 9. 35.019

-  2 шт.
-  2 шт.

- (см. табл.)

(в соответствии с DN РУ)

(в соответствии с DN РУ)

(показан условно)
Заводской № РУ

- (см. табл.)

поз.6 и 7:
,

(nx2,

(с двух сторон)Стрелка
"Направление потока"

датчик расхода условно не показан
A (уменьшено)

Вид фланца РУ-50...80

см. табл.)

184100

65

80

50 122

144

155

D
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Условное 
обозн. РУ 

DN, мм Маркировка 
 на РУ 

 
Число 

выводов 
для ДР 

 
Обозначение 

Условный 
проход 

Давление 

РУ  однолучевой 
РУ-20 20 DN 20 

PN 16 
 

- ШИМН.408828.001 
РУ-25 25 DN 25 - ШИМН.752291.007 
РУ-32 32 DN 32 

2 

ШИМН.752292.002 
РУ-40 40 DN 40 ШИМН.302436.027 
РУ-50 50 DN 50 ШИМН.302436.021 
РУ-65 65 DN 65 ШИМН.302436.021-01 
РУ-80 80 DN 80 ШИМН.302436.021-02 
РУ-100 100 DN 100 ШИМН.302436.007-03 
РУ-125 125 DN 125  ШИМН.302436.007-04 
РУ-150 150 DN 150 ШИМН.302436.007-05 

РУ-200 200 DN 200 

4 

ШИМН.302436.012 
ШИМН.302436.012-01 

РУ-250 250 DN 250 ШИМН.302436.012-02 
ШИМН.302436.012-03 

РУ-300 300 DN 300 ШИМН.302436.012-04 
ШИМН.302436.012-05 

РУ-350 350 DN 350 ШИМН.302436.012-06 
ШИМН.302436.012-07 

РУ-400 400 DN 400 
ШИМН.302436.012-08 
ШИМН.302436.012-09 
ШИМН.302436.012-13 

РУ двухлучевой 
РУ-200 200 DN 200 

PN 16 
 8 

ШИМН.302436.020 
РУ-250 250 DN 250 ШИМН.302436.020-01 
РУ-300 300 DN 300 ШИМН.302436.020-02 
РУ-350 350 DN 350 ШИМН.302436.020-03 
РУ-400 400 DN 400 ШИМН.302436.020-04 
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РУ DN 200…400 
 
 
 
Примечания  
1 Отводы II – II для резервных ДР и рым-болты в РУ DN 200…300 устанавливаются 
по согласованию с заказчиком, а в РУ DN 350…400 – обязательны. 
2 Диаметр канала D для РУ DN 200…400 может иметь одно из двух фиксированных 
значений (приведены в таблице) для облегчения подбора  прямолинейных участков и 
должен быть указан при заказе РУ.  

РУ могут изготавливаться как из нержавеющей стали, так и из черного металла по 
согласованию с заказчиком.  
 

H
D

Рым-болтОтводы для установки ДР

D

45
° 45° d

2 шт.
отв.d1n 

ф

L

3 -2007давление
Условное

Дата изготовления

Типоразмер РУ

Зав. № РУ

для пломбирования ДР
Отверстия(4 шт.)
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Двухлучевой РУ 
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Приложение К (справочное) 
   

Конструктивные характеристики ТСП-Т. 
 

  
Тип ТСП-Т Длина, не более, мм Масса, не более, кг Lтс L 

4 58 86 0.06 
2 80 108 0.08 
3 150 178 0.1 

 Тип ТСП-Т выбирается в зависимости от DN трубопровода в соответствии с рекомендациями и 
указаниями, приведенными в разделе  9. 

 
Установочные размеры ТС типов 2, 3, 4. 
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Приложение Л (справочное) 
 Указания по установке гидравлического нуля 

Операция установки гидравлического нуля необходима для исключения система-
тической ошибки измерения, возможное возникновение которой может быть вызвано 
отличием условий установки гидравлического нуля при выпуске счетчика из произ-
водства от условий эксплуатации на реальном объекте. 

 Внешнее проявление этого явления выглядит как отличие показаний счетчика от 
нулевых показаний при нулевой скорости потока. 

Данная операция позволяет исключить из последующих результатов измерений 
систематическую ошибку измерения. 

 Эксплуатация прибора без установки гидравлического нуля или неправильная 
(некорректная) установка нуля может привести к возникновению заметных значений 
погрешности измерений расхода, особенно на малых значениях расхода. 

Операцию установки нуля необходимо производить: 
− при запуске прибора в эксплуатацию; 
− после демонтажа-монтажа датчиков расхода (ДР) во время регламентных работ; 
− после смены порядка подключения соединительных кабелей к расходомерному 

участку (РУ); 
− при проверке работоспособности канала измерения расхода. 

Для приобретения навыков работы с прибором, установку нуля каждого канала 
теплосчетчика потребителем рекомендуется производить сначала на «заглушенном» 
РУ, а затем обязательно на объекте. На объектах, где нет возможности надежно пере-
крыть поток теплоносителя, установка нуля на «заглушенном» РУ является единствен-
ным способом корректно ввести прибор в эксплуатацию. При этом необходимо обес-
печить повторение схемы подключения соединительных кабелей каналов измерения 
расхода и ДР, использованной при лабораторной установке нуля. При этом ДР не де-
монтируются из «заглушенного» РУ. 

1. Проверка правильности установки нуля на «заглушенном» РУ: 
1.1 Собрать расходомерный участок с технологической заглушкой на торце, 

установить его вертикально, закрепить датчики расхода (за исключением ДР в РУ20 и 
РУ25, в которых ДР закреплены при заводской настройке и сборке), и полностью за-
полнить РУ водой. Вода должна быть отстоянной для удаления из нее воздушных пу-
зырьков. Очистить торцы датчиков от оставшихся воздушных пузырьков механически 
(пальцем, кисточкой), если они образовались во время заполнения РУ. Подключить ДР 
и термосопротивления (ТС) к соответствующим кабелям. 

1.2 На индикаторе должны отсутствовать сообщения об ошибках измерения 
расхода и температуры. 

1.3 Войти в режим «Установка нуля» и произвести установку нуля обоих кана-
лов одновременно или раздельно. Во время установки на экране индицируются две 
группы цифр. Первая несет аппаратную информацию о нулевой скорости теплоноси-
теля и запоминается прибором до следующей переустановки нуля. Вторая группа по-
казывает количество циклов измерения нулевой скорости. Для разных типов РУ они 
могут быть разными, в пределах 96 циклов, но обычно не превышают 120. 

1.4 Если установка нуля завершилась ошибкой, необходимо проверить исправ-
ность кабелей и качество соединений в разъемах, затем повторить предыдущий пункт. 



 76 

2. Для успешного проведения установки гидравлического нуля на объекте необ-
ходимо обеспечить: 

− надежное перекрытие потока теплоносителя с двух сторон РУ с помощью задви-
жек; 

− качественный монтаж и исправность датчиков расхода, датчиков температуры, а 
также подводящих кабелей прибора; 
−непревышение допустимого уровня электромагнитных наводок, создаваемых 

окружающим оборудованием, который должен находиться в пределах, установленных 
в ІЕС 61326-1.  
 Перед установкой гидравлического нуля необходимо пропустить через систему 
объекта на максимальном расходе теплоноситель в течение получаса. Затем перекрыть 
сначала задвижку после РУ, а после этого перекрыть задвижку перед РУ. Установку 
гидравлического нуля можно производить через несколько минут после того, как пре-
кратятся колебания воды в перекрытом участке. 

При установке на реальном трубопроводе под давлением, после установки ДР и 
заполнения РУ теплоносителем, рекомендуем ослабить прижимную гайку ДР для уда-
ления остатков воздуха из пустот РУ. Данную операцию ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
на РУ-20 и РУ-25, поскольку любой демонтаж ДР для этих типов РУ требует повтор-
ного пролива на проливной установке. 

Если при установке гидравлического нуля значения первой группы цифр, отобра-
жаемые на индикаторе счетчика (фиксируемые счетчиком как нулевая скорость тепло-
носителя) превышает 500 или количество циклов измерений заметно больше, чем при 
установке нуля на «заглушенном» РУ, то, возможно, имеет место: 

− наличие пузырьков воздуха в РУ; 
− утечка теплоносителя через задвижки; 
− значительный уровень внешних электромагнитных помех. 
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	1 Назначение
	2.1  Счетчики воды S10F (СВТУ-11В), модификация 11В предназначены для измерения объема и массы воды.
	2.2  Счетчики могут применяться для учета, в том числе коммерческого, объема и массы воды в соответствии с действующими правилами учета отпуска и потребления воды на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства. Функциональные особенности ...
	2.3  Счетчики поставляются для нужд хозяйства Украины и на экспорт.

	3 Технические данные
	3.1. Водосчетчики поставляются в следующих вариантах исполнения:
	 1  – одноканальный водосчетчик с ТСП-Т;
	 1/1 – одноканальный водосчетчик без ТСП-Т,
	 3  – двухканальный водосчетчик (два независимых водосчетчика с ТСП-Т);
	3.2.  Счетчики, в зависимости от нормированных значений пределов допускаемой погрешности при измерении объема и массы воды, выпускаются модификаций М1 (погрешность измерения  ±1%) и М2 (погрешность измерения  ±2%).
	В варианте  1/1 масса не измеряется.
	3.3. Счетчики  соответствуют исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды водосчетчики относятся к группе исполнения В4 по ГОСТ 12997, при этом:
	для вычислителя диапазон температур окружающего воздуха  +5  - + 55  С;
	для РУ и ТСП  от ( 40 С до + 70 С и относительной влажности не более 95%
	Счетчики вариантов исполнений 1, 1/1, 3   по условиям окружающей среды соответствуют классу С по ДСТУ EN 1434:2006. Счетчики   могут эксплуатироваться при следующих условиях:
	атмосферном давлении от 84.0 до 106.7 кПа;
	относительной влажности не более 95 %.
	3.4. Счетчики соответствуют требованиям OIML R 49-2:2013, ДСТУ 3339,  ДСТУ EN 1434:2006.
	3.5. В состав счетчиков входят следующие основные функциональные блоки:
	По отдельному заказу в состав счетчиков могут входить один или два ДД, преобразующих избыточное давление в пропорциональный электрический сигнал , п.3.20 и Приложение Ж. Счетчики отображают результаты измерений давления в системе единиц СИ.
	3.6.ЖКИ  состоит из двух секций:.
	3.7. Вычислитель хранит в памяти архивные данные об измеренных значениях объема (или массы) воды, времени наработки и простоя, а также о средних измеренных значениях температуры:
	3.8. Количество отображаемых разрядов при индикации:
	3.9. Цена единицы наименьшего разряда при индикации:
	3.10. Счетчики измеряют объем (массу) воды в диапазонах объемных расходов воды в соответствии с Табл.3.3.
	Значение потерь давления для всех типоразмеров РУ от РУ65 и выше на   максимальном расходе   не превышают 0.085 кгс/см2. Максимальное значение давления, измеряемое счетчиком, 4 МПа. Диапазон выходного электрического сигнала преобразователя давления от...
	Пользователь может по своему усмотрению использовать любые ДД с аналогичным выходным сигналом; при этом погрешность измерения давления будет определяться в соответствии с п. 3.20.
	Рис. 3.1. Потери давления на РУ
	3.14. Диапазон измерений температуры воды от 0 (С до 150 (С.
	Типы, размеры и массы используемых ТС приведены в Приложении К.
	ТС могут устанавливаться в трубопроводы с защитной гильзой, либо без нее под углами 45 , или 60 , или 90  в зависимости от DN трубопровода; соответствующие рекомендации приведены в разделе 9.4.3.
	3.15. Счетчики имеют выходной канал информационной связи по стандартному интерфейсу RS-232C для подключения к компьютеру, модему, локальным сетям и интернету. Подключение к локальным сетям и интернету через дополнительные адаптеры. Протоколы связи зав...
	3.16. Питание счетчиков осуществляется от встроенной литиевой батареи напряжением 3.6 В. Длительность работы от батареи 6 лет. Замена батареи может выполняться непосредственно на объекте без отключения счетчика.
	ВНИМАНИЕ! Счетчик поставляется с отключенной батареей.
	При пересылке воздушным транспортом батарея должна быть отключена и извлечена из счетчика.
	3.17  Пределы допускаемой относительной погрешности (ПДОП) для вариантов 1 и 3 при измерении объема (массы):
	3.19. Пределы допускаемой абсолютной погрешности водосчетчиков при измерении температуры составляют ((0.2+0.002(Θ) (С. Где Θ – значение измеряемой температуры, выраженной в градусах Цельсия.
	3.20.  Пределы допускаемой приведенной погрешности водосчетчиков при измерении давления:
	( 0.5 % при использовании ДД, поставляемых в комплекте со счетчиком;
	при использовании ДД пользователя,
	где (ДД – предел допускаемой приведенной погрешности ДД пользователя.
	В память вычислителя заносятся индивидуальные коэффициенты характеристики ДД.
	3.21. Вычислитель оборудован двумя пассивными импульсными выходами. Импульсные выходы соответствуют классу OD по ДСТУ EN 1434-2 (открытый коллектор).
	3.22.  Пределы абсолютной погрешности счетчиков при измерении времени наработки и простоя - ( 1 мин за 24 ч.
	3.23. Измерительная информация об объеме воды, а также времени наработки и простоя сохраняется в энергонезависимой памяти счетчиков в течение не менее 8 лет при выключенном питании счетчика.
	3.24.Время установления рабочего режима счетчиков не более 10 мин после установки батареи (при поставке батарея отключена).
	3.25. Степень защиты корпуса вычислителя IP 65 по ГОСТ 14254.
	3.26. Масса вычислительного блока не более – 750 г.
	3.27. Габаритные размеры вычислителя указаны в приложении В.
	3.28.Средняя наработка на отказ счетчиков не менее 50 000 ч, вычислителей – 100 000 ч.
	3.29. Полный средний срок службы счетчиков не менее 12 лет.

	4 Комплектность
	4.1. Комплект поставки счетчиков соответствует приведенному в таблице 4.1.
	4.2. Вариант исполнения счетчиков, тип РУ, состав соединительных кабелей, число линий связи и их длина определяются при оформлении заказа. Структура обозначения счетчиков при их заказе приведена в Приложении А.

	5 Устройство и работа счетчиков
	5.1. Принцип измерения ультразвуковым каналом измерений расхода объема воды основан на измерении разности времени прохождения ультразвуковых сигналов по направлению и против направления потока воды, протекающего через РУ, что дает возможность определи...
	5.2. Температура воды измеряется платиновыми термопреобразователями сопротивления, установленными в соответствующие трубопроводы.
	Измерение расхода производится непрерывно. Несколько раз в секунду производится полноценное измерение расхода. Полученные данные накапливаются. Один раз в секунду происходит считывание накопленных данных о расходе.
	5.3. Цикл измерения температуры и давления – один раз в 10 секунд.
	Каждый цикл измерения длительностью 1 секунда включает в себя как измерение параметров воды, так и процесс самодиагностики прибора.
	5.4. Вычисление и занесение в память прибора (архив) средних значений температур  прибор осуществляет как среднеарифметическое за заданный интервал времени – час или сутки.
	5.5. Счетчик осуществляет измерение расхода от q1 до граничного q (см. таблицу 3.2).
	Для всех типов РУ погрешности измерения, указанные в настоящем РЭ, обеспечиваются в диапазоне от q1  до q4, вне этого диапазона погрешности измерения не нормируются, но работоспособность прибора сохраняется, и производится накопление объема и массы воды.
	При измеренных мгновенных значениях расхода ниже qn прибор индицирует нулевой расход и накопление массы не происходит.
	5.6. В процессе работы счетчик постоянно производит контроль работоспособности своей аппаратуры и допустимости измеряемых параметров. При возникновении ошибочных ситуаций информация о них сохраняется в архиве с фиксацией кода ошибки, канала измерения,...
	Счетчик может по разному интерпретировать ситуации выхода за допустимые пределы расхода. Имеются ввиду следующие ситуации:
	 значение расхода больше  q4 ;
	 находится в пределах qn  до q1.
	Счетчик, в зависимости от выбранных пользователем настроек, может интерпретировать эти ситуации следующим образом:
	 не фиксировать эти ситуации
	 фиксировать, но не останавливать накопления параметров (ошибка фиксируется, но объем считается)
	Более подробно ошибки описаны в п.13.
	5.7. Измерение избыточного давления воды осуществляется вычислителем путем измерения тока выходного сигнала ДД. Значения избыточного давления Ри (МПа), измеряемые и индицируемые вычислителем, и ток Iвх (mA) на входе канала измерения давления (на входе...
	где: P1 и P2 – давления в двух точках характеристики преобразователя давления (например, минимальное и максимальное давления);
	I1 и I2 – соответственно ток на выходе ДД в указанных выше точках;
	IИЗМ – значение измеренного тока на выходе ДД.
	5.8. При измерении времени счетчик осуществляет измерение следующих величин: время корректной работы (время наработки), время некорректной работы (время ошибок), время работы (наличие питания – батареи), время отключения (время простоя), а также индиц...
	5.9. Для связи с внешними устройствами используется интерфейс RS-232C. Используются линии RxD, TxD, DTR, RTS.
	5.10. Конструктивно счетчики выполнены в виде нескольких отдельных узлов, имеющих между собой электрическую связь – вычислитель, датчики температуры, расходомерный участок с ультразвуковыми датчиками, датчики давления.
	5.10.1. Вычислитель выполнен в прямоугольном корпусе, на котором расположены органы управления (четыре кнопки), цифровое показывающее устройство (жидкокристаллический индикатор – далее ЖКИ) и элементы подключения соединительных кабелей.
	5.10.2. Используемый в водосчетчике  ЖКИ разделен на две секции. Первая секция включает в себя восьмиразрядный семисегментный индикатор и спецсимволы. В этой секции отображается результат измерения и единицы измерения.
	Вторая секция – это строка для вывода текстовой информации. Она расположена в верхней части индикатора. Эта секция включается только если пользователю нужно просмотреть дополнительную информацию или выполнить какие-либо действия в меню прибора.
	Основной режим работы прибора – отображение измерительной информации из основного меню. Вторая секция индикатора при этом выключена.
	5.10.3 Длина соединительных кабелей определяется, исходя из планировки и выбранных мест размещения составных частей счетчиков, и может лежать в пределах:
	5.11. Вычислитель может быть размещен в щитке приборном, конструктивно выполненным в виде прямоугольного шкафа-сейфа и предназначенным также  для установки и подключения комплексного оборудования, выпускаемого фирмой «СЕМПАЛ».


	6. Маркировка и пломбирование
	6.1. Маркировка счетчиков, наносимая на вычислитель, содержит следующие данные:
	6.2. Составные части счетчиков опломбированы при выпуске из производства для предотвращения несанкционированного доступа к органам регулирования в местах, предусмотренных конструкторской документацией.
	6.3. Вычислитель пломбируется двумя мастичными пломбами. Пломбы устанавливаются на крепежных винтах, крепящих боковые крышки. Для фиксации мастики под головками винтов предусмотрены пломбировочные чашки.

	7. Тара и маркировка
	7.1. Упаковка (транспортная тара) соответствует категории КУ-1 (тип ВУ-II для эксплуатационной документации и счетчика) ГОСТ 23216 и выполняется в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.
	7.2. Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, выполняется по чертежам предприятия-изготовителя и содержит манипуляционные знаки “ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ”, “БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ”, “ВЕРХ”.
	7.3. Составные части счетчиков упакованы в ящики, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя.
	По согласованию с заказчиком допускается поставка РУ без транспортной тары или в таре заказчика.

	8. Указание мер безопасности
	8.1. Конструкция счетчиков соответствует требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003.
	8.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током водосчетчики соответствует классу III, а щиток приборный соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.
	8.3. По требованиям пожарной безопасности счетчики соответствуют ГОСТ 12.1.004.
	8.4. Электрическая изоляция силовых цепей щитка приборного выдерживает без повреждений воздействие напряжения переменного тока со значением 1500 В в течение 1 мин.
	8.5. Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей щитка приборного составляет не менее:
	8.6. Электрическое сопротивление между заземляющими контактами трехполюсных розеток щитка приборного и его корпусом не более 0.1 Ом.
	8.7. В случае, когда совместно со счетчиками используется оборудование с напряжением питания 220 В, при работе со счетчиками необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000В.

	9.  Порядок установки и монтажа
	9.1. Распаковывание и расконсервация.
	9.2. Общие требования, определяющие место установки счетчика
	Места установки составных частей счетчиков выбираются исходя из варианта исполнения счетчиков, необходимости использования дополнительной аппаратуры и параметров объекта водопотребления.
	Предельные климатические условия должны быть:
	1) в месте установки РУ и ТС:
	По электромагнитной совместимости счетчики соответствуют требованиям ДСТУ ІЕС 61326-1. Однако очень часто в месте установки счетчика уровень помех значительно превышает все сколько-нибудь допустимые нормы.
	В местах установки РУ и ТС должна быть обеспечена защита от прямого попадания на них воды, грязи, масел и агрессивных жидкостей.

	9.3.Требования к месту установки и расположению РУ
	9.3.1. РУ устанавливается в разрыв трубопровода.
	9.3.2. При установке РУ должны выполняться приведенные ниже требования:
	9.3.3.  Минимальные длины прямолинейных участков трубопровода от возмущающего фактора до входа РУ должны быть, не менее значений, приведенных в таблице 9.1:
	9.3.3.1. Длина прямолинейных участков до и после РУ-20 и РУ-25 при использовании конусообразных переходов с углом не более 20 , должна быть не менее 3*DN, и в данном случае допускается приварка специального патрубка, входящего в комплект поставки, неп...
	9.3.3.2. Длина прямолинейного участка трубопровода между двумя последовательными местными сопротивлениями перед РУ должна быть не менее 5 DN. В противном случае прямолинейный участок перед РУ должен быть увеличен на длину, равную разности (в миллиметр...
	9.3.3.3. Внутренний диаметр прямолинейного участка или трубопровода, выполняющего его функции, не должен отличаться более, чем на ( 5 % от:


	9.4. Порядок установки и монтажа составных частей счетчика
	9.4.1. Порядок установки и монтажа РУ
	9.4.1.1. РУ устанавливается в разрыв трубопровода.
	9.4.1.2. В комплект поставки РУ-20  входят специальные патрубки, которые при монтаже привариваются к прямолинейным участкам трубопровода. Патрубок с накидной гайкой, входящий в комплект поставки, является частью прямолинейного участка и используется д...

	9.4.1.3. При установке РУ-20 и РУ-25 (подсоединении РУ к вваренным в трубопровод патрубкам с накидной гайкой) необходимо фиксировать положение РУ (для предотвращения проворота) гаечным ключом S = 30 мм, который устанавливается на специальные плоскости...
	9.4.1.4.При фланцевом присоединении РУ (например, Прил. И, РУ DN 50…100, РУ DN 125…150) внутреннее отверстие фланцев, при необходимости, растачивается под внешний диаметр трубы с минимально возможными допусками. Пример приварки фланцев приведен на рис...
	9.4.2. Порядок установки датчиков расхода ДР
	9.4.2.2. После монтажа РУ в трубопровод необходимо установить в них ультразвуковые датчики расхода следующим образом:
	9.4.2.3. Для изъятия ДР конструкция датчиков предусматривает специальные элементы. Предприятием-изготовителем разработаны и могут быть предложены по отдельному заказу специальные съемники.

	9.4.3.Порядок установки датчиков температуры ДТ
	9.4.4. Порядок установки датчиков давления
	9.4.5. Монтаж вычислителя
	9.4.6. Прокладка и подключение кабелей


	10. Подготовка к работе
	10.1. Прибор имеет три режима учета – «Не в учете», «В учете», «Стоп».
	10.2.  При работе счетчиков совместно с дополнительной аппаратурой (ПК), произвести подсоединение этой аппаратуры к счетчикам. При подключении счетчиков к дополнительному сопутствующему оборудованию следует руководствоваться соответствующей эксплуатац...
	10.3. Для приобретения навыков работы с прибором после его покупки (до установки на объект) и для проверки работоспособности прибора совместно с ультразвуковыми датчиками расхода рекомендуется:
	10.4.  При установке прибора на реальном объекте заполнить водой трубопровод, в который вмонтирован РУ. Пропустить через РУ воду с возможно большим объемным расходом в течение 10 мин. Убедиться в отсутствии признаков течи в местах монтажа в трубопрово...
	10.5. Выполнить перечисленные ниже операции в режиме «Установка» счетчиков.

	11.  Порядок работы
	11.1. Требования к персоналу.
	11.2.  Структура меню управления счетчиком.
	11.2.1.Режим «Индикация основных параметров».
	11.2.2. Режим «Ошибки».
	11.2.3. Режим «Дополнительных параметры».
	11.2.4. Режим «Контроль».
	11.2.5. Режим «Установка».
	11.2.6. Режим «Поверка».
	11.2.7. Режим «Продление лимита».
	11.2.8. Описание режима «Ввод пароля».

	11.3.  Съем данных со счетчика.

	12.  Техническое обслуживание
	12.1. Памятка представителю инспектирующей службы
	12.1.1. Счетчик воды защищен в равной степени от вмешательства как потребителя, так и водоснабжающей организации. Какие-либо изменения параметров водосчетчика могут осуществляться только в служебных режимах «Уст...
	12.1.2. Перед вводом в эксплуатацию желательно проверить правильность установки следующих параметров (в дополнение к метрологическим, приведенным в сертификате):
	12.1.3.Ввод в эксплуатацию счетчика завершается переводом его в режим «В учете». При этом производится сброс (установки в ноль) его интегральных показаний (накопленных измерительных данных). После этого изменение всех параметров, влияющих на метрологи...
	12.1.4. При возникновении сомнения в правильности установки или эксплуатации водосчетчика следует войти в режим «Контроль» и сличить правильность введенных значений температурных коэффициентов термосопротивлений, точных диаметров расходомерных участко...
	12.1.5. Отличие времени работы от времени корректной работы свидетельствует о неправильной эксплуатации водосчетчика (отключение, обрыв или замыкание кабелей датчиков, отсутствие воды и т.п.). Поэтому пломбирование датчиков расхода или их разъемов не ...
	12.1.6. Для исключения возможности влияния на точность измерения температуры, необходимо опломбировать механическим способом датчик температуры с использованием отверстия в корпусе ДТ.

	12.2. Техническое обслуживание осуществляется представителем обслуживающей организации. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию, необходимо выполнять меры безопасности, приведенные в разделе 8.
	12.3.Замена элемента питания.
	Рис. 12.1. Замена батареи
	12.4.Регламентируется два вида технического обслуживания: №1 и №2.
	12.4.1. Техническое обслуживание №1 проводится на месте эксплуатации счетчиков один раз в шесть месяцев и включает внешний осмотр и проверку работоспособности.
	12.4.2. Техническое обслуживание №2 счетчиков проводится перед выполнением периодической поверки счетчика.

	12.5. Счетчики представляются на поверку после проведения технического обслуживания №2. Межповерочный интервал – не более 4-х лет. На поверку представляется вычислитель, ультразвуковые ДР, датчики температуры, расходомерные участки. РУ-20 представляет...
	12.6. Сведения об утилизации.

	13. Характерные неисправности и методы их устранения
	13.1. Системные ошибки.
	13.2.  Ошибки группы «0».
	13.3.Ошибки группы «1».
	13.4.Ошибки группы «2».
	13.5.Ошибки группы «3».
	13.6. Ошибки группы «6».

	14.  Хранение
	14.1. Хранение водосчетчика может производиться в отапливаемом или неотапливаемом хранилище.
	14.2.Условия хранения счетчиков:
	в отапливаемом хранилище:
	14.3.При длительном хранении в неотапливаемом хранилище счетчики должны быть помещены в дополнительный чехол из пленки полиэтиленовой.

	15. Транспортирование
	15.1.  Счетчики допускается транспортировать всеми видами транспорта в упаковке, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.
	15.2.  Условия транспортирования:
	15.3.  Счетчики устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 5 до 35 Гц амплитудой до 0.35 мм.
	15.4.  При погрузке и разгрузке счетчиков не допускается их бросать.
	15.5. При погрузке в транспортное средство РУ и укладочный ящик с вычислителем следует закрепить с целью исключения возможности произвольного перемещения.

	16. Гарантии изготовителя
	16.1.  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых водосчетчиков всем требованиям технических условий на них в течение 48 месяцев с момента отгрузки при соблюдении потребителем следующих условий:
	16.2.  Гарантии предусматривают замену дефектных деталей и проверку работоспособности прибора на территории сервисного центра предприятия-изготовителя.
	16.3.  Гарантии распространяются на дефекты составных частей прибора, входящих в комплект поставки, причиной которых явились дефекты изготовления, дефекты материалов и комплектующих изделий.
	16.4.  Неисправный прибор необходимо доставить на предприятие-изготовитель для тестирования и ремонта.
	16.5.  Ни при каких обстоятельствах не следует вскрывать вычислительный блок (нарушать целостность пломб) до возврата прибора на предприятие-изготовитель.
	16.6.  Гарантии не предусматривают компенсации затрат на демонтаж, возврат и повторный монтаж прибора, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправностью.
	16.7.  В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю по адресу:
	16.8.  Рекламацию на водосчетчик не предъявляют в следующих случаях:
	16.9.  По окончании гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслуживание предприятие-изготовитель производит платный ремонт водосчетчиков.

	17. Параметры и характеристики составных частей счетчика
	18. Свидетельство о приемке и первичной поверке
	19.  Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках, перенастройках
	19.1. Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках и перенастройках приведены в таблице 19.1.

	20. Сведения о периодических поверках
	20.1. Сведения о периодических поверках приведены в таблице 20.1


